






















































































































































































SP
65p

EI 30-C5

BA

EI 30-C5

BA

EI 30-C5

49p

E30

E30

BA

48p

36,70 < 50 m
a salida de planta

SE23,9 < 50 m
a salida de planta

Resist. al fuego:

Uso:

Sup. construida:

Ocupación: Nula

SECTOR 3

174m2
Instalaciones

EI120 Resist. al fuego:

Uso:

Sup. construida:

Ocupación: 97p

SECTOR 1

1454m2
Aparcamiento

EI120

Resist. al fuego:

Evacuación:

Alt. evacuación:

Ocupación:

Protección: PROTEGIDA
ESCALERA 1

EI120
Ascen./Descen.

Desc: 6,10m
Asc: 3,05m

65p

VESTÍBULO 
INDEPEN.

BI
E+

EX
T

BI
E+

EX
T

BIE+EXT

BI
E+

EX
T

EI 30-C5

EI 60-C5
2

2

2

2

2

Resist. al fuego:

Evacuación:

Alt. evacuación:

Ocupación:

Protección: PROTEGIDA
ESCALERA 3

EI120
Ascendente

.
Asc: 3,05m

48p

Ocup: 0p.

Ocup: 0p.
Ocup: 0p.

Ocup: 0p.

Ocup: 10p.

Ocup: 6p.

Ocup: 97p.

Resist. al fuego:

Uso:

Superficie:

Ocupación:

Clasificación: BAJO
RIESGO ESPECIAL S.1

EI90
CGBT

.
Nula

Resist. al fuego:

Uso:

Sup. construida:

Ocupación: 16p

SECTOR 2

69m2
Vestuarios
EI120

VESTÍBULO 
INDEPEN.EI 30-C5

2

EI 60-C5
2

LEYENDA DB-SI

SECTORES

SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-90 
SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-120
SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-180

LOCALES Y ZONAS DE 
RIESGO ESPECIAL

RIESGO ESPECIAL MEDIO EI-120
RIESGO ESPECIAL ALTO EI-180

SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-60

RIESGO ESPECIAL MEDIO EI-90

EXTINCIÓN

EXTINTOR PORTÁTIL POLVO SECO EFICACIA 21A-113B

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) 
DE TIPO 25mm

EVACUACIÓN

SE

40p

BA

SP

ORIGEN DE EVACUACIÓN MÁS 
DESFAVORABLE

PUNTO CON DOS RECORRIDOS 
ALTERNATIVOS

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DEL EDIFICIO / ESPACIO 
EXTERIOR SEGURO

SALIDA DE PLANTA

BARRA ANTIPÁNICO

NÚMERO DE OCUPANTES

SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN SENTIDO EVAC.

SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN SENTIDO EVAC. 
DESCENDENTE / ASCENDENTE

SALIDA 
EMERGENCIA

SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN 
"SALIDA EMERGENCIA"

SALIDA SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN "SALIDA"
CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE 

LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

TECHOS Y PAREDES SUELOS
Zonas ocupables
Pasillos y escaleras protegidas
Locales de riesgo especial
Espacios ocultos

C-s2,d0 E
B-s1,d0 C -s1
B-s1,d0 B -s1
B-s3,d0 B -s2

FL
FL
FL
FL

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 EFICACIA 89B

0 5 10 m

N

escala:

EDUARDO MERELLO GODINO
VÍCTOR DE LAS CASAS ZABALA

EDUARDO FERNÁNDEZ INGLADA
GUILLERMO MERCHÁN DOMENECH

Arquitectos

número:

(A1)

(A3)

proyecto:

fecha:

plano:

CENTRO DE SALUD FUENCARRAL

c/ Sandalia Navas 2, 28035 MADRID
Tlf: 91 3739705 Fax: 91 3739472 www.eacsn.es

ESTUDIO DE ARQUITECTURA
EACSN

Gerencia Asistencial de Atención Primaria

PLANTA SÓTANO (-3,15)

CS Fuencarral

MARZO 2023

S-01

Calle Olesa de Montserrat 6, Madrid

ACTUALIZACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN

CONSEJERÍA DE SANIDAD

1 : 100
1 : 200SEGURIDAD. CUMPLIMIENTO DB-SI



Resist. al fuego:

Uso:

Sup. construida:

Ocupación: 60p.

SECTOR 4

416m2
Ambulatorio (Admin.)

EI90

Resist. al fuego:

Evacuación:

Alt. evacuación:

Ocupación:

Protección: PROTEGIDA
ESCALERA 1

EI120
Ascen./Descen.
Desc: 16,10m

Asc: 3,05m
226p

Resist. al fuego:

Uso:

Sup. construida:

Ocupación: 54p.

SECTOR 5

404m2
Ambulatorio (Admin.)

EI90

Ocup: 1p. Ocup: 1p.

Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p.

Ocup: 4p.

Ocup: 35p.

Ocup: 2p.
Ocup: 2p.Ocup: 2p.

Ocup: 1p.
Ocup: 1p.

Ocup: 0p.

Ocup: 0p.

Ocup: 5p.

Ocup: 1p. Ocup: 1p. Ocup: 1p. Ocup: 3p.

Ocup: 32p.

Ocup: 2p. Ocup: 1p. Ocup: 1p.

Ocup: 0p.

Ocup: 3p.

Ocup: 2p.Ocup: 2p.
Ocup: 3p.Ocup: 1p.

Ocup: 0p.
Ocup: 1p.

Resist. al fuego:

Evacuación:

Alt. evacuación:

Ocupación:

Protección: PROTEGIDA
ESCALERA 2

EI120
Descendente

16,10m
.

143p

Resist. al fuego:

Uso:

Superficie:

Ocupación:

Clasificación: BAJO
RIESGO ESPECIAL 0.1

EI90
Centro Seccionamiento

.
Nula

Resist. al fuego:

Uso:

Superficie:

Ocupación:

Clasificación: BAJO
RIESGO ESPECIAL 0.2

EI90
Residuos

S<12<15
Nula

Resist. al fuego:

Uso:

Superficie:

Ocupación:

Clasificación: BAJO
RIESGO ESPECIAL 0.3

EI90
Centro Transformación

.
Nula

E30

E30

EI 45-C5

EI 60-C5

65p

195p

260p

BA

320p

capacidad 
evacuación: 320p 

29,30 < 50 m
a salida del edificio

SE EXTRACCIONES, URG. Y TÉCNICAS S.A.R.

54p

capacidad 
evacuación: 310p 

SE

SE
capacidad 

evacuación: 180p 

143p

EI 45-C5

RECORRIDO 
ALTERNATIVO 

26,40 < 50 m
a salida del edificio

BIE+EXT BIE+EXT

BIE+EX
T

2

2

2

48p

Resist. al fuego:

Evacuación:

Alt. evacuación:

Ocupación:

Protección: PROTEGIDA
ESCALERA 3

EI120
Ascendente

.
Asc: 3,05m

48p

SE

EX
T

EX
T

EXT

EXT

EXT

Ocup: 0p.

EX
T

EXT

EXT

EXT
EXT

EXT

EI 60-C5
2

LEYENDA DB-SI

SECTORES

SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-90 
SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-120
SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-180

LOCALES Y ZONAS DE 
RIESGO ESPECIAL

RIESGO ESPECIAL MEDIO EI-120
RIESGO ESPECIAL ALTO EI-180

SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-60

RIESGO ESPECIAL MEDIO EI-90

EXTINCIÓN

EXTINTOR PORTÁTIL POLVO SECO EFICACIA 21A-113B

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) 
DE TIPO 25mm

EVACUACIÓN

SE

40p

BA

SP

ORIGEN DE EVACUACIÓN MÁS 
DESFAVORABLE

PUNTO CON DOS RECORRIDOS 
ALTERNATIVOS

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DEL EDIFICIO / ESPACIO 
EXTERIOR SEGURO

SALIDA DE PLANTA

BARRA ANTIPÁNICO

NÚMERO DE OCUPANTES

SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN SENTIDO EVAC.

SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN SENTIDO EVAC. 
DESCENDENTE / ASCENDENTE

SALIDA 
EMERGENCIA

SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN 
"SALIDA EMERGENCIA"

SALIDA SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN "SALIDA"
CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE 

LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

TECHOS Y PAREDES SUELOS
Zonas ocupables
Pasillos y escaleras protegidas
Locales de riesgo especial
Espacios ocultos

C-s2,d0 E
B-s1,d0 C -s1
B-s1,d0 B -s1
B-s3,d0 B -s2

FL
FL
FL
FL

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 EFICACIA 89B

0 5 10 m

N

escala:

EDUARDO MERELLO GODINO
VÍCTOR DE LAS CASAS ZABALA

EDUARDO FERNÁNDEZ INGLADA
GUILLERMO MERCHÁN DOMENECH

Arquitectos

número:

(A1)

(A3)

proyecto:

fecha:

plano:

CENTRO DE SALUD FUENCARRAL

c/ Sandalia Navas 2, 28035 MADRID
Tlf: 91 3739705 Fax: 91 3739472 www.eacsn.es

ESTUDIO DE ARQUITECTURA
EACSN

Gerencia Asistencial de Atención Primaria

PLANTA BAJA (0,00)

CS Fuencarral

MARZO 2023

S-02

Calle Olesa de Montserrat 6, Madrid

ACTUALIZACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN

CONSEJERÍA DE SANIDAD

1 : 100
1 : 200SEGURIDAD. CUMPLIMIENTO DB-SI



Ocup: 1p.

Resist. al fuego:

Uso:

Sup. construida:

Ocupación: 99p.

SECTOR 6

624m2
Ambulatorio (Admin.)

EI90

Resist. al fuego:

Evacuación:

Alt. evacuación:

Ocupación:

Protección: PROTEGIDA
ESCALERA 1

EI120
Ascen./Descen.
Desc: 16,10m

Asc: 3,05m
195p

Resist. al fuego:

Evacuación:

Alt. evacuación:

Ocupación:

Protección: PROTEGIDA
ESCALERA 2

EI120
Descendente

16,10m
.

143p

Ocup: 1p. Ocup: 1p.

Ocup: 1p. Ocup: 1p.

Ocup: 2p.

Ocup: 12p.
Ocup: 3p. Ocup: 3p.

Ocup: 12p.
Ocup: 3p.

Ocup: 2p.

Ocup: 1p.Ocup: 1p.

Ocup: 27p.

Ocup: 3p.Ocup: 3p.

Ocup: 21p.

EI 60-C5

47p

148p
BA

EI 60-C5

BA

52p

91p

E30

E30

SP

18,90 < 50 m
a salida de planta

SP

PSICOPRO. OBSTÉTRICA FISIOTERAPIA

23,80 < 50 m
a salida de planta

BIE+EXT BIE+EXT BIE+EXT

2

2

EXT

EX
T

EXT

REFUGIO

EXT

EI 60-C5
2

EI 60-C5
2

EI 60-C5
2

EI 60-C5
2

LEYENDA DB-SI

SECTORES

SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-90 
SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-120
SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-180

LOCALES Y ZONAS DE 
RIESGO ESPECIAL

RIESGO ESPECIAL MEDIO EI-120
RIESGO ESPECIAL ALTO EI-180

SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-60

RIESGO ESPECIAL MEDIO EI-90

EXTINCIÓN

EXTINTOR PORTÁTIL POLVO SECO EFICACIA 21A-113B

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) 
DE TIPO 25mm

EVACUACIÓN

SE

40p

BA

SP

ORIGEN DE EVACUACIÓN MÁS 
DESFAVORABLE

PUNTO CON DOS RECORRIDOS 
ALTERNATIVOS

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DEL EDIFICIO / ESPACIO 
EXTERIOR SEGURO

SALIDA DE PLANTA

BARRA ANTIPÁNICO

NÚMERO DE OCUPANTES

SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN SENTIDO EVAC.

SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN SENTIDO EVAC. 
DESCENDENTE / ASCENDENTE

SALIDA 
EMERGENCIA

SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN 
"SALIDA EMERGENCIA"

SALIDA SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN "SALIDA"
CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE 

LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

TECHOS Y PAREDES SUELOS
Zonas ocupables
Pasillos y escaleras protegidas
Locales de riesgo especial
Espacios ocultos

C-s2,d0 E
B-s1,d0 C -s1
B-s1,d0 B -s1
B-s3,d0 B -s2

FL
FL
FL
FL

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 EFICACIA 89B

0 5 10 m

N

escala:

EDUARDO MERELLO GODINO
VÍCTOR DE LAS CASAS ZABALA

EDUARDO FERNÁNDEZ INGLADA
GUILLERMO MERCHÁN DOMENECH

Arquitectos

número:

(A1)

(A3)

proyecto:

fecha:

plano:

CENTRO DE SALUD FUENCARRAL

c/ Sandalia Navas 2, 28035 MADRID
Tlf: 91 3739705 Fax: 91 3739472 www.eacsn.es

ESTUDIO DE ARQUITECTURA
EACSN

Gerencia Asistencial de Atención Primaria

PLANTA PRIMERA (+4,025)

CS Fuencarral

MARZO 2023

S-03

Calle Olesa de Montserrat 6, Madrid

ACTUALIZACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN

CONSEJERÍA DE SANIDAD

1 : 100
1 : 200SEGURIDAD. CUMPLIMIENTO DB-SI



Ocup: 46p.

CONSULTAS PEDIATRÍA

Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p.

Ocup: 1p.Ocup: 1p.Ocup: 1p.Ocup: 1p.

Ocup: 1p. Ocup: 1p.

Ocup: 12p.

Ocup: 1p.

Resist. al fuego:

Uso:

Sup. construida:

Ocupación: 90p.

SECTOR 7

597m2
Ambulatorio (Admin.)

EI90

Resist. al fuego:

Evacuación:

Alt. evacuación:

Ocupación:

Protección: PROTEGIDA
ESCALERA 1

EI120
Ascen./Descen.
Desc: 16,10m

Asc: 3,05m
148p

Resist. al fuego:

Evacuación:

Alt. evacuación:

Ocupación:

Protección: PROTEGIDA
ESCALERA 2

EI120
Descendente

16,10m
.

91p

SP
SP

EI 60-C5

46p

102p
BA

EI 60-C5

BA

44p

48p

E30

E30

19,80 < 50 m
a salida de planta

20,10 < 50 m
a salida de planta

Ocup: 2p.

BIE+EXT BIE+EXT BIE+EXT
2

2

EX
T

EXT EXT

REFUGIO

EXT

EI 60-C5
2

EI 60-C5
2

EI 60-C5
2

EI 60-C5
2

LEYENDA DB-SI

SECTORES

SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-90 
SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-120
SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-180

LOCALES Y ZONAS DE 
RIESGO ESPECIAL

RIESGO ESPECIAL MEDIO EI-120
RIESGO ESPECIAL ALTO EI-180

SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-60

RIESGO ESPECIAL MEDIO EI-90

EXTINCIÓN

EXTINTOR PORTÁTIL POLVO SECO EFICACIA 21A-113B

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) 
DE TIPO 25mm

EVACUACIÓN

SE

40p

BA

SP

ORIGEN DE EVACUACIÓN MÁS 
DESFAVORABLE

PUNTO CON DOS RECORRIDOS 
ALTERNATIVOS

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DEL EDIFICIO / ESPACIO 
EXTERIOR SEGURO

SALIDA DE PLANTA

BARRA ANTIPÁNICO

NÚMERO DE OCUPANTES

SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN SENTIDO EVAC.

SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN SENTIDO EVAC. 
DESCENDENTE / ASCENDENTE

SALIDA 
EMERGENCIA

SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN 
"SALIDA EMERGENCIA"

SALIDA SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN "SALIDA"
CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE 

LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

TECHOS Y PAREDES SUELOS
Zonas ocupables
Pasillos y escaleras protegidas
Locales de riesgo especial
Espacios ocultos

C-s2,d0 E
B-s1,d0 C -s1
B-s1,d0 B -s1
B-s3,d0 B -s2

FL
FL
FL
FL

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 EFICACIA 89B

0 5 10 m

N

escala:

EDUARDO MERELLO GODINO
VÍCTOR DE LAS CASAS ZABALA

EDUARDO FERNÁNDEZ INGLADA
GUILLERMO MERCHÁN DOMENECH

Arquitectos

número:

(A1)

(A3)

proyecto:

fecha:

plano:

CENTRO DE SALUD FUENCARRAL

c/ Sandalia Navas 2, 28035 MADRID
Tlf: 91 3739705 Fax: 91 3739472 www.eacsn.es

ESTUDIO DE ARQUITECTURA
EACSN

Gerencia Asistencial de Atención Primaria

PLANTA SEGUNDA (+8,05)

CS Fuencarral

MARZO 2023

S-04

Calle Olesa de Montserrat 6, Madrid

ACTUALIZACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN

CONSEJERÍA DE SANIDAD

1 : 100
1 : 200SEGURIDAD. CUMPLIMIENTO DB-SI



Ocup: 69p.

SALUD BUCODENTAL CONSULTAS

Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p. Ocup: 2p.

Ocup: 1p.Ocup: 1p.

Ocup: 1p. Ocup: 1p.

Ocup: 1p.

Resist. al fuego:

Uso:

Sup. construida:

Ocupación: 99p.

SECTOR 8

597m2
Ambulatorio (Admin.)

EI90

Resist. al fuego:

Evacuación:

Alt. evacuación:

Ocupación:

Protección: PROTEGIDA
ESCALERA 1

EI120
Ascen./Descen.
Desc: 16,10m

Asc: 3,05m
102p

Resist. al fuego:

Evacuación:

Alt. evacuación:

Ocupación:

Protección: PROTEGIDA
ESCALERA 2

EI120
Descendente

16,10m
.

47p

SP
SP

EI 60-C5

51p

51p
BA

EI 60-C5

BA

47p

E30

E30

19,80 < 50 m
a salida de planta

20,10 < 50 m
a salida de planta

Ocup: 1p.

Ocup: 0p.

BIE+EXT BIE+EXT BIE+EXT
2

2

EX
T

EXT EXT

EI 45-C5
2

Resist. al fuego:

Uso:

Superficie:

Ocupación:

Clasificación: BAJO
RIESGO ESPECIAL 3.1

EI90
Informática

.
Nula

EXT

REFUGIO

EXT

EI 60-C5
2

EI 60-C5
2

EI 60-C5
2

EI 60-C5
2

LEYENDA DB-SI

SECTORES

SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-90 
SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-120
SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-180

LOCALES Y ZONAS DE 
RIESGO ESPECIAL

RIESGO ESPECIAL MEDIO EI-120
RIESGO ESPECIAL ALTO EI-180

SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-60

RIESGO ESPECIAL MEDIO EI-90

EXTINCIÓN

EXTINTOR PORTÁTIL POLVO SECO EFICACIA 21A-113B

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) 
DE TIPO 25mm

EVACUACIÓN

SE

40p

BA

SP

ORIGEN DE EVACUACIÓN MÁS 
DESFAVORABLE

PUNTO CON DOS RECORRIDOS 
ALTERNATIVOS

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DEL EDIFICIO / ESPACIO 
EXTERIOR SEGURO

SALIDA DE PLANTA

BARRA ANTIPÁNICO

NÚMERO DE OCUPANTES

SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN SENTIDO EVAC.

SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN SENTIDO EVAC. 
DESCENDENTE / ASCENDENTE

SALIDA 
EMERGENCIA

SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN 
"SALIDA EMERGENCIA"

SALIDA SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN "SALIDA"
CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE 

LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

TECHOS Y PAREDES SUELOS
Zonas ocupables
Pasillos y escaleras protegidas
Locales de riesgo especial
Espacios ocultos

C-s2,d0 E
B-s1,d0 C -s1
B-s1,d0 B -s1
B-s3,d0 B -s2

FL
FL
FL
FL

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 EFICACIA 89B

0 5 10 m

N

escala:

EDUARDO MERELLO GODINO
VÍCTOR DE LAS CASAS ZABALA

EDUARDO FERNÁNDEZ INGLADA
GUILLERMO MERCHÁN DOMENECH

Arquitectos

número:

(A1)

(A3)

proyecto:

fecha:

plano:

CENTRO DE SALUD FUENCARRAL

c/ Sandalia Navas 2, 28035 MADRID
Tlf: 91 3739705 Fax: 91 3739472 www.eacsn.es

ESTUDIO DE ARQUITECTURA
EACSN

Gerencia Asistencial de Atención Primaria

PLANTA TERCERA (+12,075)

CS Fuencarral

MARZO 2023

S-05

Calle Olesa de Montserrat 6, Madrid

ACTUALIZACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN

CONSEJERÍA DE SANIDAD

1 : 100
1 : 200SEGURIDAD. CUMPLIMIENTO DB-SI



Ocup: 47p.

Resist. al fuego:

Uso:

Sup. construida:

Ocupación: 51p.

SECTOR 9

245m2
Ambulatorio (Admin.)

EI90

Resist. al fuego:

Evacuación:

Alt. evacuación:

Ocupación:

Protección: PROTEGIDA
ESCALERA 1

EI120
Ascen./Descen.
Desc: 16,10m

Asc: 3,05m
51p

Resist. al fuego:

Evacuación:

Alt. evacuación:

Ocupación:

Protección: PROTEGIDA
ESCALERA 2

EI120
Descendente

16,10m
.

Nula

SP

SPEI 60-C5

51p
BA

EI 60-C5

BA

E30

E30

25,90 < 50 m
a salida de planta

Ocup: 1p.

Ocup: 1p.Ocup: 1p.

EI 45-C5

18,30 < 50 m
a salida de planta

2

2

2

Ocup: 0p.

Ocup: 0p.

RECORRIDO 
ALTERNATIVO 

2

Resist. al fuego:

Uso:

Superficie:

Ocupación:

Clasificación: BAJO
RIESGO ESPECIAL 4.2

EI90
climatización

.
Nula

EI 45-C5
2

2

23,60 < 50 m
a salida de planta

EXTEXT

EXT EXT

EX
T

EX
T

EXT

BIE+EXT

BI
E+

EX
T

REFUGIO

EX
T

EI 60-C5
2

EI 60-C5
2

EI 60-C5
2

LEYENDA DB-SI

SECTORES

SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-90 
SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-120
SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-180

LOCALES Y ZONAS DE 
RIESGO ESPECIAL

RIESGO ESPECIAL MEDIO EI-120
RIESGO ESPECIAL ALTO EI-180

SECTORIZACIÓN INCENDIOS EI-60

RIESGO ESPECIAL MEDIO EI-90

EXTINCIÓN

EXTINTOR PORTÁTIL POLVO SECO EFICACIA 21A-113B

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) 
DE TIPO 25mm

EVACUACIÓN

SE

40p

BA

SP

ORIGEN DE EVACUACIÓN MÁS 
DESFAVORABLE

PUNTO CON DOS RECORRIDOS 
ALTERNATIVOS

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DEL EDIFICIO / ESPACIO 
EXTERIOR SEGURO

SALIDA DE PLANTA

BARRA ANTIPÁNICO

NÚMERO DE OCUPANTES

SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN SENTIDO EVAC.

SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN SENTIDO EVAC. 
DESCENDENTE / ASCENDENTE

SALIDA 
EMERGENCIA

SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN 
"SALIDA EMERGENCIA"

SALIDA SEÑALIZACIÓN INDICACIÓN "SALIDA"
CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE 

LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

TECHOS Y PAREDES SUELOS
Zonas ocupables
Pasillos y escaleras protegidas
Locales de riesgo especial
Espacios ocultos

C-s2,d0 E
B-s1,d0 C -s1
B-s1,d0 B -s1
B-s3,d0 B -s2

FL
FL
FL
FL

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 EFICACIA 89B

0 5 10 m

N

escala:

EDUARDO MERELLO GODINO
VÍCTOR DE LAS CASAS ZABALA

EDUARDO FERNÁNDEZ INGLADA
GUILLERMO MERCHÁN DOMENECH

Arquitectos

número:

(A1)

(A3)

proyecto:

fecha:

plano:

CENTRO DE SALUD FUENCARRAL

c/ Sandalia Navas 2, 28035 MADRID
Tlf: 91 3739705 Fax: 91 3739472 www.eacsn.es

ESTUDIO DE ARQUITECTURA
EACSN

Gerencia Asistencial de Atención Primaria

PLANTA CUARTA (+16,10)

CS Fuencarral

MARZO 2023

S-06

Calle Olesa de Montserrat 6, Madrid

ACTUALIZACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN

CONSEJERÍA DE SANIDAD

1 : 100
1 : 200SEGURIDAD. CUMPLIMIENTO DB-SI






























































	Ea-01 Saneamiento Sótano
	Ea-02 Saneamiento Baja
	Ea-03 Saneamiento Primera
	Ea-04 Saneamiento Segunda
	Ea-05 Saneamiento Tercera
	Ea-06 Saneamiento Cuarta
	Ea-07 Saneamiento Cubierta
	Ea-08 Saneamiento Enterrado Sótano
	Ea-09 Saneamiento Pozos
	Ea-10 Saneamiento Detalles
	Ea-11 Saneamiento Detalles II
	Ga-01 Fontaneria Sótano
	Ga-02 Fontaneria Baja
	Ga-03 Fontaneria Primera
	Ga-04 Fontaneria Segunda
	Ga-05 Fontaneria Tercera
	Ga-06 Fontaneria Cuarta
	Gb-01 Fontaneria Esquema Principio
	Gb-02 Fontaneria Esquema Vertical
	Gb-03 Fontaneria Esquema ACS
	Ja-01 Esquema CGBT
	Ja-02 Esquema Unifiliar Sót y PCI
	Ja-03 Esquema unifilar Vent y Fon
	Ja-04 Esquema Unifilar Vent Parking
	Ja-05 Esquema Unifilar PB I
	Ja-06 Esquema Unifilar PB D
	Ja-07 Esquema Unifilar PAisl Box Parada
	Ja-08 Esquema Unifilar P1
	Ja-09 Esquema Unifilar P2
	Ja-10 Esquema Unifilar P3
	Ja-11 Esquema Unifilar Rack
	Ja-12 Esquema Unifilar P4
	Ja-13 Esquema Unifilar CL01
	Ja-14 Esquema Unifilar CL02 ACS ASC
	Ja-15 Esquema Unifilar GTC
	Ja-16 Esquema Unifilar Esq Vertical
	Ja-17 Esquema Unifilar Leyenda
	Jb-01 Sótano
	Jb-02 Baja
	Jb-03 Primera
	Jb-04 Segunda
	Jb-05 Tercera
	Jb-06 Cuarta
	Jc-01 Sótano
	Jc-02 Baja
	Jc-03 Primera
	Jc-04 Segunda
	Jc-05 Tercera
	Jc-06 Cuarta
	Jc-07 Cubierta
	Jf-01 CTyS Detalles
	Jf-02 CTyS Detalles 2
	Jf-03 CTyS Detalles 3
	Jf-04 CTyS Red Tierra
	Jf-05 CTyS Red Tierra Pararrayos Detalle
	Jf-06 CTyS Esquema Unifilar
	Jf-07 CTyS Esq Enclav Celda Trafo
	Jg-01 Fotovoltaica Esquema Unifilar
	Ji-01 Frontal Cuadro CGBT 2
	Ji-01 Frontal Cuadro CGBT
	Ji-02 Frontal Cuadro FON y Sót
	Ji-03 Frontal Cuadro PCI y Vent
	Ji-04 Frontal Cuadro PB I y D
	Ji-05 Frontal Cuadro PA Box Parada
	Ji-06 Frontal Cuadro P1
	Ji-07 Frontal Cuadro P2
	Ji-08 Frontal Cuadro P3
	Ji-09 Frontal Cuadro P4
	Ji-10 Frontal Cuadro CL01
	Ji-11 Frontal Cuadro GTC
	Ji-12 Frontal Cuadro CL02
	Ji-13 Frontal Cuadro ACS
	Ji-14 Frontal Cuadro ASC
	Ka-01 Planta Baja. Esquema frigorífico
	Ka-02 Planta Primera. Esquema frigorífico
	Ka-03 Planta Segunda. Esquema frigorífico
	Ka-04 Planta Tercera. Esquema frigorífico
	Ka-05 Planta Cuarta. Esquema frigorífico
	Kb-01 Planta Sótano. Conductos
	Kb-02 Planta Baja. Conductos
	Kb-03 Planta Primera. Conductos
	Kb-04 Planta Segunda. Conductos
	Kb-05 Planta Tercera. Conductos
	Kb-06 Planta Cuarta. Conductos
	Kb-07 Planta Cubierta. Conductos
	Kc-01 Planta Sótano. Tuberías
	Kc-02 Planta Baja. Tuberías
	Kc-03 Planta Primera. Tuberías
	Kc-04 Planta Segunda. Tuberías
	Kc-05 Planta Tercera. Tuberías
	Kc-06 Planta Cuarta. Tuberías
	S-01 Seguridad Sótano
	Sheets
	S-01 - PLANTA SÓTANO (-3,15)
	S-02 - PLANTA BAJA (0,00)
	S-03 - PLANTA PRIMERA (+4,025)
	S-04 - PLANTA SEGUNDA (+8,05)
	S-05 - PLANTA TERCERA (+12,075)
	S-06 - PLANTA CUARTA (+16,10)


	S-02 Seguridad Baja
	Sheets
	S-02 - PLANTA BAJA (0,00)


	S-03 Seguridad Primera
	Sheets
	S-01 - PLANTA SÓTANO (-3,15)
	S-02 - PLANTA BAJA (0,00)
	S-03 - PLANTA PRIMERA (+4,025)
	S-04 - PLANTA SEGUNDA (+8,05)
	S-05 - PLANTA TERCERA (+12,075)
	S-06 - PLANTA CUARTA (+16,10)


	S-04 Seguridad Segunda
	Sheets
	S-01 - PLANTA SÓTANO (-3,15)
	S-02 - PLANTA BAJA (0,00)
	S-03 - PLANTA PRIMERA (+4,025)
	S-04 - PLANTA SEGUNDA (+8,05)
	S-05 - PLANTA TERCERA (+12,075)
	S-06 - PLANTA CUARTA (+16,10)


	S-05 Seguridad Tercera
	Sheets
	S-01 - PLANTA SÓTANO (-3,15)
	S-02 - PLANTA BAJA (0,00)
	S-03 - PLANTA PRIMERA (+4,025)
	S-04 - PLANTA SEGUNDA (+8,05)
	S-05 - PLANTA TERCERA (+12,075)
	S-06 - PLANTA CUARTA (+16,10)


	S-06 Seguridad Cuarta
	Sheets
	S-01 - PLANTA SÓTANO (-3,15)
	S-02 - PLANTA BAJA (0,00)
	S-03 - PLANTA PRIMERA (+4,025)
	S-04 - PLANTA SEGUNDA (+8,05)
	S-05 - PLANTA TERCERA (+12,075)
	S-06 - PLANTA CUARTA (+16,10)


	Sb-01 Detección Sótano
	Sb-02 Detección Baja
	Sb-03 Detección Primera
	Sb-04 Detección Segunda
	Sb-05 Detección Tercera
	Sb-06 Detección Cuarta
	Sb-07 Detección Esquema
	Sc-01 Extinción Sótano
	Sc-02 Extinción Baja
	Sc-03 Extinción Primera
	Sc-04 Extinción Segunda
	Sc-05 Extinción Tercera
	Sc-06 Extinción Cuarta
	Sc-07 Extinción Esquema Principio
	Ua-01 Sótano
	Ua-02 Baja
	Ua-03 Primera
	Ua-04 Segunda
	Ua-05 Tercera
	Ua-06 Cuarta
	Ua-07 Alzado Rack
	Va-01 Planta Sótano
	Va-02 Planta Baja
	Va-03 Planta Primera
	Va-04 Planta Segunda
	Va-05 Planta Tercera
	Va-06 Planta Cuarta
	Va-07 Esquema CCTV
	Va-08 Esquema llamada aseos accesible
	Va-09 Esquema videoportero

		2023-03-17T12:20:06+0100
	MERCHAN DOMENECH GUILLERMO - 50857006G


		2023-03-17T12:30:28+0100
	DE LAS CASAS ZABALA VICTOR - 05230274M


		2023-03-17T12:35:28+0100
	MERELLO GODINO EDUARDO - 02519827Q


		2023-03-17T12:38:40+0100
	FERNANDEZ INGLADA EDUARDO - 02491110A




