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1. MEMORIA

1.1 Antecedentes y finalidad de la instalacion

La aprobacién del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico supuso una nueva
regulacién para las instalaciones de produccién de energia eléctrica a partir de fuentes
renovables.

Dicho cambio se confirm6 con la aprobacion del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el
que se regular la actividad de produccion de energia eléctrica a partir de fuentes renovables,
cogeneracion y residuos, que establece el régimen juridico y econdmico de dichas
instalaciones.

Posteriormente, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, donde el Gobierno
puede establecer un régimen retributivo especifico para fomentar la produccién a partir de
fuentes renovables mediante mecanismo de concurrencia competitiva.

Espafa alcanz6 en 2014 un 17,3% de consumo de energia renovable sobre el consumo de
energia final. Actualmente, ante la prevision del aumento del consumo de electricidad en
torno al 0,8% anual hasta el 2020 y la necesidad de cumplimiento del objetivo europeo fijado
en el 20% de energia renovable sobre consumo de energia final, resulta necesario un
impulso de instalaciéon de nueva capacidad renovable en el sistema eléctrico.

En la actualidad, la tecnologia solar fotovoltaica sigue optimizando su disefio y reduciendo
los costes de instalacion, operacion y mantenimiento, atisbandose una paridad eléctrica con
el mercado de energia en los afios venideros.

El punto de conexion es de i-DE ST Morata de Tajufia 66kV, aunque el punto de afectacion
es en el Nudo REE SE Morata 220 kV. Tenemos aceptacién por parte de i-DE con acceso
actualizado en REE.

Los valores de potencia empleados para FV Villamanrique y FV Villamanrique |I.

e FV Villamanrique: 50 MWp, 36MW en el POI
e FV Villamanrique II: 28 MWp, 20 MW en el POI

1.2 Justificacion

Las plantas de generacién renovable se caracterizan por funcionar con fuentes de
energia que poseen la capacidad de regenerarse por si mismas y, como tales, ser
tedricamente inagotables si se utilizan de forma sostenible. Esta caracteristica permite en
mayor grado la coexistencia de la produccién de electricidad con el respeto al medio
ambiente.

Este tipo de proyectos, presentan las siguientes ventajas respecto a otras instalaciones
energéticas, entre las que se encuentran:

= Disminuciéon de la dependencia exterior de fuentes fésiles para el abastecimiento
energético, contribuyendo a la implantacién de un sistema energético renovable
y sostenible y a una diversificacion de las fuentes primarias de energia.

= Utilizacion de recursos renovables a nivel global.
= No emisién de CO:2y otros gases contaminantes a la atmésfera.

= Baja tasa de produccién de residuos y vertidos contaminantes en su fase de
operacion.
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Seria por tanto compatible con los intereses del Estado, que busca una planificacion
energética que contenga entre otros los siguientes aspectos (extracto articulo 79 de la Ley
2/2011 de Economia Sostenible). “Optimizar la participacién de las energias renovables en
la cesta de generacion energética y, en particular en la eléctrica”.

A lo largo de los ultimos afios, ha quedado evidenciado que el grado de
autoabastecimiento en el debate energético es uno de los temas centrales del panorama
estratégico de los diferentes paises tanto a corto como a largo plazo.

Esta situacion hace que los proyectos de energias renovables sean tomados muy en
consideracion a la hora de realizar la planificacion energética en los diferentes paises y
regiones.

En cuanto a los diferentes convenios internacionales a los que esta ligada Espaia,
buscan principalmente una reduccién en la tasa de emisiones de gases de efecto
invernadero, y la necesidad de desarrollar proyectos con fuentes autéctonas para
garantizar el suministro energético y disminuir la dependencia exterior. Razones entre otras
por las que se desarrolla la planta fotovoltaica objeto del presente estudio.

El uso de esta energia renovable permite evitar la generacidon de emisiones asociadas a
la producciéon de energia mediante combustibles fésiles. En este sentido, el ahorro de
combustible previsto significa evitar una emisién equivalente de diéxido de azufre, éxidos
de nitrégeno, diéxido de carbono y particulas.

Ademas, el Plan Nacional Integrado de Energia y Clima (PNIEC) 2021-2030 impulsado por
el Ministerio de Transicion Ecologica, fija objetivos vinculantes y obligatorios minimos en
relacion a la cuota de energia procedente de fuentes renovables en el consumo
energético total. En concreto, dicho plan contempla los siguientes objetivos a 10 afios vista:

= Aumentar la cobertura con fuentes renovables de energia primaria a un 42% para
el afo 2030.

= Aumentar la cobertura con fuentes renovables del consumo bruto de electricidad a
un 74% para el afio 2030.

= Aumentar la potencia instalada de energia solar fotovoltaica hasta alcanzar los
36.882 MW y la energia edlica hasta los 50.258 MW en 2030.

Mas a largo plazo, el plan establece el ambicioso objetivo de convertir Espafia en un
pais neutro en emisiones de carbono para el afio 2050. Sin lugar a dudas, la construccién
de esta planta de produccion eléctrica se justifica por la necesidad de cumplimiento de los
objetivos y logros propios de una politica energética, climatica y medioambiental
sostenible.

En resumen, dichos objetivos se apoyan en los siguientes principios fundamentales:
= Reducir la dependencia energética.
= Aprovechar los recursos de energias renovables.
= Diversificar las fuentes de suministro incorporando los menos contaminantes.
= Reducir las tasas de emisién de gases de efecto invernadero.

= Facilitar el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energia y Clima
(PNIEC) 2021-2030.
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1.3 Objeto y situacion administrativa

El presente Proyecto de Ejecucién se redacta con la finalidad de tramitar la correspondiente
aprobacién por parte del 6rgano sustantivo de la Administracion en materia de energia, asi
como obtener las autorizaciones que concurren en la ejecucién por parte de otras
administraciones y organismos tutelares de diversas competencias y, en su caso, actualizar
la documentacién presentada con anterioridad en las mismas.

Al efecto, el Proyecto de Ejecucion tiene en cuenta las normas que el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo recoge en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias
ITC-LAT 01 a 09 (en adelante Reglamento), conforme con el Real Decreto 223/2008, de 15
de febrero (publicado en el BOE n° 68 de 19 de marzo de 2008), y demas normativa técnica
aplicable.

El presente proyecto queda recogido dentro de un PLAN ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURAS PARA LA GENERACION, TRANSFORMACION Y TRANSMISION
DE ENERGIA ELECTRICA DE ORIGEN SOLAR FOTOVOLTAICO DESDE
VILLAMANRIQUE DE TAJO HASTA MORATA DE TAJUNA-MADRID (PEI, en proceso de
tramitacién), instrumento urbanistico de tipo auténomo y sectorial para la definicién conjunta
de los elementos de ambos y la ordenacién urbanistica pormenorizada del suelo necesario
para su construccién, operacion y mantenimiento; todo ello con el fin de lograr su
compatibilizacién con el planeamiento urbanistico en vigor en los diferentes términos
municipales afectados y los valores del medio ambiente.

Tras la correspondiente obtencidn de la Declaracion de Utilidad Publica (DUP), la
infraestructura en su conjunto se constituira en un sistema de red publica supramunicipal
implantado sobre diferentes clases de suelo en diferentes términos municipales, todo ello
bajo las determinaciones de ordenacion urbanistica del citado PEI.

El PEI de la infraestructura sufrira una tramitacién urbanistica y un procedimiento de
evaluacion ambiental estratégica, paralelos a los procedimientos de aprobacion, autorizacion
y evaluacion de impacto ambiental del presente proyecto

Las caracteristicas de la linea eléctrica se describen en los siguientes apartados.
1.4 Titular de la instalacidn

Sociedad promotora del proyecto: IBERENOVA PROMOCIONES, S.A.
Direccion social del promotor: C/ Tomas Redondo, 1, C.P. 28033 MADRID

CIF Promotor: A-82104001.

1.5 Emplazamiento de la instalacidn

La linea eléctrica del objeto se halla en la Provincia de Madrid, comunidad auténoma de
Madrid.

La localizacién de la instalacion queda reflejada en el plano de situacion y emplazamiento
adjunto en el apartado de Planos.

1.6 Descripcion del trazado de la linea

La linea eléctrica del presente Proyecto tiene una longitud de 26.779 m de doble circuito
integramente aéreos.
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Tiene su origen en la subestacion FV VILLAMANRIQUE, desde donde parte discurriendo en
aéreo durante 26.779 m hasta la subestacion MORATA.

DE
y

PPN gl

i e oy
PROVINCIA DE MADRID

LEYENDA
= LINEA ELECTRICA AEREA NUEVA A 88 kY
APOYOS A INSTALAR

A continuacién se indican las provincias y términos municipales afectados:

TERMINO MUNICIPAL PROVINCIA LONGITUD AFECTADA (m)
VILLAMANRIQUE DE TAJO MADRID 1.360
VILLAREJO DE SALVANES MADRID 9.664
PERALES DE TAJUNA MADRID 12.099
MORATA DE TAJUNA MADRID 3.656
Las coordenadas de los apoyos son las siguientes:

COORDENADAS
N° TIPO (ETRS89 HUSO 30)
X Y 4
PORTICO ST FV VILLAMANRIQUE PORTICO 478.753,88 | 4.439.118,12 | 670,98
1 12E190-B18 (AMA) | 478.750,88 | 4.439.144,16 | 671,27
2 12E140-B22 (SUS) 478.491,30 | 4.439.419,41 | 700,55
3 12E140-B22 (SUS) 478.267,79 | 4.439.656,41 | 714,11
4 12E140-B22 (SUS) 478.056,16 | 4.439.880,81 | 716,63
5 12E190-B20 (AMA) | 477.855,01 | 4.440.094,11 | 714,20
6 12E140-B18 (SUS) | 477.741,26 | 4.440.382,78 | 713,57
7 12E140-B28 (SUS) 477.637,18 | 4.440.646,88 | 715,57
8 12E140-B24 (SUS) | 477.515,04 | 4.440.956,85 | 724,33
9 12E150-B18 (AMA) | 477.435,43 | 4.441.158,87 | 730,61
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Ne° TIPO (ETRS89 HUSO 30)
X Y Z

10 12E150-B20 (AMA) 477.334,83 | 4.441.414,16 | 740,11
11 12E140-B28 (SUS) 477.226,36 | 4.441.689,41 | 741,45
12 12E150-B18 (AMA) 477.118,06 | 4.441.964,24 | 747,74
13 12E120-B24 (SUS) 477.108,75 | 4.442.175,45 | 751,09
14 12E150-B18 (AMA) 477.098,90 | 4.442.398,68 | 756,36
15 12E140-B22 (SUS) 477.041,30 | 4.442.640,19 | 761,81
16 12E140-B22 (SUS) 476.971,71 | 4.442.931,97 | 765,27
17 12E140-B20 (SUS) 476.917,19 | 4.443.160,57 | 777,53
18 12E150-B18 (AMA) 476.856,61 | 4.443.414,58 | 770,84
19 12E140-B22 (SUS) 476.761,40 | 4.443.664,77 | 776,27
20 12E140-B22 (SUS) 476.667,89 | 4.443.910,49 | 778,03
21 12E140-B22 (SUS) 476.586,15 | 4.444.12529 | 777,40
22 12E190-B18 (AMA) 476.499 39 | 4.444 353,28 | 781,37
23 12E150-B18 (AMA) 476.356,17 | 4.444.534,98 | 775,62
24 12E140-B24 (SUS) 476.181,95 | 4.444.756,02 | 768,70
25 12E190-B18 (AMA) 476.004,43 | 4.444.981,24 | 767,10
26 12E140-B20 (SUS) 475.762,27 | 4.445111,21 | 768,54
27 12E140-B26 (SUS) 475.535,29 | 4.445.233,03 | 769,09
28 12E150-B26 (AMA) 475.269,93 | 4.445.375,45 | 767,28
29 12E150-B26 (AMA) 475.012,00 | 4.445.513,88 | 766,47
30 12E140-B24 (SUS) 474.771,74 | 4.445.642,83 | 767,87
31 12E140-B30 (SUS) 474.513,79 | 4.445.781,27 | 767,97
32 12E140-B28 (SUS) 474.274,54 | 4.445.909,68 | 767,06
33 12E150-B18 (AMA) 474.012,84 | 4.446.050,13 | 758,90
34 12E150-B22 (AMA) 473.826,63 | 4.446.181,76 | 764,32
35 12E190-B18 (AMA) 473.665,51 | 4.446.295,65 | 769,19
36 12H240-B9,5 (AMA) | 473.669,51 | 4.446.336,41 | 771,56
37 12H240-B9,5 (AMA) | 473.677,29 | 4.446.415,68 | 774,54
38 12E190-B18 (AMA) 473.681,68 | 4.446.46045 | 772,99
39 12E140-B18 (SUS) 473.608,43 | 4.446.634, 93 | 765,37
40 12E140-B20 (SUS) 473.533,90 | 4.446.812,47 | 767,69
41 12E140-B22 (SUS) 473.446,33 | 4.447.021,06 | 768,20
42 12E150-B18 (AMA) 473.348,40 | 4.447.254,34 | 764,38
43 12E140-B26 (SUS) 473.184,99 | 4.447.486,39 | 761,88
44 12E140-B24 (SUS) 473.030,18 | 4.447.706,23 | 766,85
45 12E120-B18 (SUS) 472.888,33 | 4.447.907,66 | 774,07
46 12E120-B20 (SUS) 472.759,67 | 4.448.090,38 | 758,26
47 12E120-B20 (SUS) 472.660,87 | 4.448.230,68 | 756,53
48 12E140-B26 (AMA) 472.532,62 | 4.448.412,80 | 720,20
49 12E150-B30 (AMA) 472.361,71 | 4.448.65551 | 718,54
50 12E140-B30 (SUS) 472.187,38 | 4.448.869,47 | 716,70
51 12E140-B22 (SUS) 472.055,20 | 4.449.031,70 | 740,15
52 12E140-B20 (AMA) 471.962,27 | 4.449.14577 | 694,86
53 12E190-B26 (AMA) 471.834,89 | 4.449.302,12 | 682,20
54 12E140-B30 (SUS) 471.516,03 | 4.449.406,19 | 657,71
55 12E190-B22 (AMA) 471.152,70 | 4.449.524,77 | 670,22
56 12E190-B22 (AMA) 470.985,25 | 4.449.662,16 | 655,23
57 12E140-B18 (SUS) 470.639,73 | 4.449.729,05 | 630,59
58 12E150-B18 (AMA) 470.376,53 | 4.449.780,00 | 611,50
59 12E190-B24 (AMA) 470.162,34 | 4.449.864,85 | 649,35
60 128190-B18 (AMA) 469.892,02 | 4.449.900,82 | 664,33
61 12E120-B22 (SUS) 469.706,93 | 4.449.909,70 | 659,94
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Ne° TIPO (ETRS89 HUSO 30)
X Y Z

62 12E150-B22 (AMA) 469.510,09 | 4.449.919,15 | 649,54
63 12E120-B26 (SUS) 469.344,08 | 4.449.983,29 | 673,07
64 12E190-B20 (AMA) 469.176,85 | 4.450.047,90 | 685,25
65 12E120-B18 (SUS) 468.938,81 | 4.450.206,11 | 703,54
66 12S190-B18 (AMA) 468.728,91 | 4.450.345,61 | 731,71
67 12E140-B22 (SUS) 468.544 98 | 4.450.595,37 | 728,26
68 12E120-B18 (SUS) 468.430,94 | 4.450.750,23 | 724,54
69 12E140-B18 (AMA) 468.287,95 | 4.450.944,39 | 699,61
70 12E120-B18 (SUS) 468.136,96 | 4.451.149,43 | 721,31
71 12E140-B26 (SUS) 468.007,04 | 4.451.325,85 | 742,16
72 12E140-B28 (SUS) 467.815,32 | 4.451.586,18 | 734,91
73 12E140-B28 (SUS) 467.637,57 | 4.451.827,55 | 732,45
74 12E140-B18 (SUS) 467.473,15 | 4.452.050,81 | 709,26
75 12E120-B24 (SUS) 467.320,96 | 4.452.257,47 | 657,31
76 12E150-B20 (AMA) 467.182,90 | 4.452.444 94 | 619,86
77 12E150-B22 (AMA) 467.009,94 | 4.452.738,56 | 588,43
78 12E150-B26 (AMA) 466.852,68 | 4.453.005,53 | 558,40
79 12E190-B34 (AMA) 466.660,35 | 4.453.332,03 | 557,43
80 12E190-B22 (AMA) 466.585,39 | 4.453.647,23 | 586,65
81 12E150-B28 (AMA) 466.417,40 | 4.453.898,52 | 608,44
82 12E140-B20 (SUS) 466.243,83 | 4.454.148,08 | 649,46
83 12E140-B18 (AMA) 466.105,99 | 4.454.346,26 | 683,89
84 12E140-B30 (SUS) 465.964,97 | 4.454.549,01 | 733,96
85 12E140-B30 (SUS) 465.773,82 | 4.454.823,84 | 743,39
86 12E140-B24 (SUS) 465.613,06 | 4.455.054,98 | 745,72
87 12E140-B26 (SUS) 465.427,77 | 4.455.321,38 | 743,89
88 12E140-B26 (SUS) 465.244 58 | 4.455.584,77 | 750,07
89 12E190-B18 (AMA) 465.061,12 | 4.455.848 55 | 742,74
90 12E140-B24 (SUS) 464.780,46 | 4.455.913,62 | 746,51
91 12E150-B18 (AMA) 464.465,52 | 4.455.986,64 | 737,54
92 12E150-B18 (AMA) 464.182,19 | 4.455.950,72 | 740,25
93 12H240-B9,5 (AMA) | 464.124,81 | 4.455.957,30 | 740,03
94 12H240-B9,5 (AMA) | 464.027,08 | 4.455.968,50 | 733,91
95 12H240-B9,5 (AMA) | 463.962,35 | 4.455.975,92 | 732,13
96 12H240-B9,5 (AMA) | 463.879,48 | 4.455.985,42 | 730,24
97 12H240-B9,5 (AMA) | 463.760,78 | 4.455.999,03 | 729,30
98 12E140-B24 (AMA) 463.718,59 | 4.456.003,87 | 730,05
99 12E120-B18 (SUS) 463.485,35 | 4.456.030,60 | 725,08
100 12E140-B20 (SUS) 463.248,28 | 4.456.057,78 | 726,53
101 12E120-B18 (SUS) 462.996,08 | 4.456.086,69 | 722,86
102 12E190-B18 (AMA) 462.863,06 | 4.456.101,94 | 720,78
103 12E140-B18 (AMA) 462.679,70 | 4.455.984 41 | 718,09
104 12H240-B14,5 (AMA) | 462.597,81 | 4.455.931,91 | 717,48
105 12H240-B12 (AMA) 462.522,24 | 4.455.883,47 | 717,79
106 12H240-B9,5 (AMA) | 462.473,17 | 4.455.852,02 | 718,66
107 12E190-B18 (AMA) 462.450,30 | 4.455.837,36 | 719,36
108 12E120-B18 (SUS) 462.285,04 | 4.455.841,43 | 721,76
109 12E150-B18 (AMA) 462.086,06 | 4.455.846,34 | 723,96
110 12E190-B18 (AMA) 461.936,28 | 4.455.915,70 | 719,48
111 12H240-B9,5 (AMA) | 461.930,40 | 4.455.944,08 | 718,53
112 12H240-B12 (AMA) 461.908,44 | 4.456.050,15 | 721,79
113 12H240-B9,5 (AMA) | 461.889,42 | 4.456.142,02 | 723,15
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114 12E190-B18 (AMA) 461.883,00 | 4.456.173,01 | 723,73
115 12E190-B34 (AMA) 461.933,94 | 4.456.246,50 | 725,61
116 12E190-B18 (AMA) 462.100,35 | 4.456.243,63 | 724,79
117 12H240-B12 (AMA) 462.171,93 | 4.456.314,56 | 723,46
PORTICO ST MORATA PORTICO 462.212,62 | 4.456.354,89 | 723,22

1.7 Caracteristicas de la instalacion

1.7.1 Caracteristicas generales de la linea

La linea objeto del presente Proyecto tiene como principales caracteristicas las que se

indican a continuacion:

GENERALES

Sistema Corriente Alterna Trifasica a 50Hz
Tensiéon nominal (kV) 66
Categoria de la linea PRIMERA
Longitud total (m) 26.779
N° de circuitos 2
Origen ST FV VILLAMANRIQUE
Final ST MORATA
Tipologia de la linea AEREA

La linea esta compuesta de un solo tramo aéreo:

TRAMO AEREO

Longitud aéreo (m) 26.779
Inicio aéreo ST FV VILLAMANRIQUE
Final aéreo ST MORATA

Potencia admisible (MVA/circuito)

89 (Verano)
150 (Invierno)

Potencia requerida (MVA/circuito) 89
Tipo de conductor LA-280 HAWK (242-AL1/39-ST1A)
N° de conductores por fase 2
Configuracion HEXAGONO
Tipo de cable de fibra optica OPGW
Zona por sobrecarga de hielo B

A continuacién se resumen las principales caracteristicas de la nueva instalacion:
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" CONDUCTOR " Ne N° APOYOS LONGITUD
TRAMO TiPo DENOMINACION S'?r?‘g"f;" CIRCUITOS coyongc'::}glées susp. | ama.| ™
1 AEREO 242-AL1/39-ST1A 281,1 2 2 54 63 26.779

1.7.2 Plazo de ejecucidén

El plazo estimado para el desarrollo integral del proyecto sera de 6 meses, incluyendo en el
mismo los periodos de suministro y fabricacién de materiales y contratacidén de servicios de
construccién y montaje, de forma que la ejecucién material de la obra se concretara en 6
meses.

1.7.3 Materiales de la linea eléctrica

1.7.3.1 Materiales del tramo aéreo

1.7.3.1.1  Apoyos

Los apoyos son de celosia metalica y seccidén cuadrada, configurados con perfiles angulares
de lados iguales y chapas fabricados en acero laminado y galvanizado en caliente en
calidades S355J2 y S275JR segun Norma UNE-EN 10025.

Las uniones entre los diferentes elementos se resuelven a través de tornillos de métricas
M16 y/o M20 (UNE 17115) fabricados en acero de calidad 5.6 y grado C segun Norma UNE-
EN ISO 898-1.

Se ha escogido para esta linea los siguientes tipos de apoyo:

ApPOYO TIPO FUNCION
12E120 Alineacion reforzada
12E140 Anclaje y angulo medio
12E150 Anclaje y angulo grande
12E190 Fin de linea
125190 Transicion aéreo-subterraneo
12H240 Cruce

Todos los apoyos utilizados en la linea cumplen con los requisitos de la ITC-LAT-07 y las
caracteristicas técnicas de sus componentes responden a lo indicado en las normas UNE
aplicables o normas o especificaciones técnicas reconocidas.

Para impedir la escalada de los apoyos frecuentados se instalaran antiescalos hasta una
altura de 2,5 m.

Se pueden ver los esquemas de los apoyos asi como sus principales dimensiones vy
caracteristicas en el apartado de Planos.

1.7.3.1.2 Conductor

Los conductores de la linea proyectada seran de aluminio y acero, siendo sus principales
caracteristicas las siguientes:
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CARACTERISTICAS del CONDUCTOR ELECTRICO TIPO ACSR

Tipo de cable (cédigo) LA-280 (HAWK) 242-AL1/39-ST1A (54 63 023)
Diametro aparente (mm) 21,8
Seccion de aluminio (Al) (mm?) 2417
Seccion de acero (Ac) (mm?) 39,4
Seccion total (mm?) 281,1
Carga de rotura (daN) 8.450
Modulo de elasticidad (daN/ mmz) 7.500
Resistencia eléctrica a 20° C (Ohm/km) 0,1194
Composicion (n° x Al + n°® x Ac) 26x3,44 +7x2,68
Masa (kg/m) 0,977
Coeficiente de dilatacion lineal (°C™") 18,9x 10°

1.7.3.1.3 Cable compuesto tierra-éptico

En toda su longitud la linea llevara un cable tipo OPGW, de acero galvanizado, con fibra
Optica incorporada en el interior de un tubo de aluminio, cuyas principales caracteristicas

son:

CARACTERISTICAS del CABLE COMPUESTO TIERRA-OPTICO

Tipo de cable (cédigo)

OPGW-16-48/0 (33 26 357)

N° de FIBRAS 48
Diametro aparente (mm) 14,7+15,15
Intensidad de C/C (kA) 216
Carga de rotura (daN) 29.000
Médulo de elasticidad (daN/ mm2) 211.000
Masa (kg/m) <0,670
Coeficiente de dilatacién lineal (°C-1) 15,0 x 10°

1.7.3.1.4 Cajas de empalme fibra éptica para cable de tierra compuesto tierra-éptico

La continuidad de los cables de fibra 6ptica se realizara mediante la utilizacion de cajas de
empalme para cables de fibra 6ptica. Estas estan constituidas por una envolvente de
proteccion que alberga en su interior las bandejas organizadoras de fibras.

1.7.3.1.5 Aislamiento

En la siguiente tabla se indican, segun apartado 4.4 de la ITC-LAT 07, los niveles de

aislamiento correspondientes a este proyecto:
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TENSION NOMINAL DE LA RED (KV) 66

Tensién mas elevada de la Red (kV 72
eficaces)

Tensién soportada a frecuencia industrial 140
bajo lluvia (60Hz) (kV eficaces)
Tension soportada a impulso tipo rayo 325
1,2/50 ps(kV cresta)

El aislamiento estara constituido por:
e En las cadenas de suspension, por 1 aislador compuesto.
o Enlas cadenas de amarre dobles, por 2 aisladores compuestos,

Los aisladores utilizados estan de acuerdo con la ITC-LAT-07 del Reglamento y con las
principales normas internacionales y nacionales.

Las caracteristicas eléctricas y mecanicas del aislamiento conforme a la UNE-EN 62217 y
UNE-EN 61109 son las siguientes:

CARACTERISTICAS del AISLADOR

Tipo de aislador (codigo) UI120AB132P (48 03 251)

Nivel de contaminacién Muy fuerte
Tension nominal (kV) 132
Tension mas elevada (kV) 145
Tensioén soportada a 50Hz bajo lluvia (kV) 320
Tensioén soportada a impulso tipo rayo (kV) 650
Carga de rotura (daN) 12.000
Linea de fuga minima (mm) 4.500
Longitud total del aislador (mm) ~1.390
Longitud aislante del aislador (mm) ~1.130
Masa aproximada (kg) 7,0

A continuacion se especifica el tipo de cadena a instalar en cada apoyo/tramo:

N° APOYO CADENA

—_

ASD1R132CP

SSD1R132CP

SSD1R132CP

SSD1R132CP

ASD1R132CP

SSD1R132CP

SSD1R132CP

SSD1R132CP

OO (INOjoa|M|W|N

ASD1R132CP

-
o

ASD1R132CP




PROYECTO DE EJECUCION

22 [DEA LINEA ELECTRICA A 66 kV, “
DOBLE CIRCUITO, IBERDROLA
ST FV VILLAMANRIQUE — ST MORATA
13
N° APOYO CADENA
1 SSD1R132CP
12 ASD1R132CP
13 SSD1R132CP
14 ASD1R132CP
15 SSD1R132CP
16 SSD1R132CP
17 SSD1R132CP
18 ASD1R132CP
19 SSD1R132CP
20 SSD1R132CP
21 SSD1R132CP
22 ASD1R132CP
23 ASD1R132CP
24 SSD1R132CP
25 ASD1R132CP
26 SSD1R132CP
27 SSD1R132CP
28 ASD1R132CP
29 ASD1R132CP
30 SSD1R132CP
31 SSD1R132CP
32 SSD1R132CP
33 ASD1R132CP
34 ASD1R132CP
35 ASD1R132CP
36 ASD1R132CP
37 ASD1R132CP
38 ASD1R132CP
39 SSD1R132CP
40 SSD1R132CP
41 SSD1R132CP
42 ASD1R132CP
43 SSD1R132CP
44 SSD1R132CP
45 SSD1R132CP
46 SSD1R132CP
47 SSD1R132CP
48 ASD1R132CP
49 ASD1R132CP
50 SSD1R132CP
51 SSD1R132CP
52 ASD1R132CP
53 ASD1R132CP
54 SSD1R132CP
55 ASD1R132CP
56 ASD1R132CP
57 SSD1R132CP
58 ASD1R132CP
59 ASD1R132CP
60 ASD1R132CP
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N° APOYO CADENA
61 SSD1R132CP
62 ASD1R132CP
63 SSD1R132CP
64 ASD1R132CP
65 SSD1R132CP
66 ASD1R132CP
67 SSD1R132CP
68 SSD1R132CP
69 ASD1R132CP
70 SSD1R132CP
71 SSD1R132CP
72 SSD1R132CP
73 SSD1R132CP
74 SSD1R132CP
75 SSD1R132CP
76 ASD1R132CP
77 ASD1R132CP
78 ASD1R132CP
79 ASD1R132CP
80 ASD1R132CP
81 ASD1R132CP
82 SSD1R132CP
83 ASD1R132CP
84 SSD1R132CP
85 SSD1R132CP
86 SSD1R132CP
87 SSD1R132CP
88 SSD1R132CP
89 ASD1R132CP
90 SSD1R132CP
91 ASD1R132CP
92 ASD1R132CP
93 ASD1R132CP
94 ASD1R132CP
95 ASD1R132CP
96 ASD1R132CP
97 ASD1R132CP
98 ASD1R132CP
99 SSD1R132CP
100 SSD1R132CP
101 SSD1R132CP
102 ASD1R132CP
103 ASD1R132CP
104 ASD1R132CP
105 ASD1R132CP
106 ASD1R132CP
107 ASD1R132CP
108 SSD1R132CP
109 ASD1R132CP
110 ASD1R132CP




PROYECTO DE EJECUCION 4
LINEA ELECTRICA A 66 kV, &

28 1L

DOBLE CIRCUITO, IBERDROLA

ST FV VILLAMANRIQUE — ST MORATA 5
N° APOYO CADENA

111 ASD1R132CP

112 ASD1R132CP

113 ASD1R132CP

114 ASD1R132CP

115 ASD1R132CP

116 ASD1R132CP

117 ASD1R132CP

Las cadenas cumplen las condiciones de proteccion de la avifauna segun Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto.

Se pueden ver los esquemas asi como sus principales dimensiones y caracteristicas en el
apartado de Planos.

1.7.3.1.6 Herrajes

Los herrajes, medio de unidén del cable conductor con la cadena de aisladores y de ésta al
apoyo, estan dimensionados mecanicamente para soportar las cargas maximas de los
conductores con los coeficientes de seguridad reglamentarios, siendo su material acero
estampado y galvanizado en caliente como medio de protecciéon anticorrosiva, y estan de
acuerdo con la ITC-LAT-07 del Reglamento.

La grapa de suspensién es del tipo armada. Esta compuesta por un manguito de neopreno,
aplicado directamente sobre el cable, unas varillas preformadas, que suavizan el angulo de
salida de la grapa, y el cuerpo de la misma que aprieta el conjunto y pende de la cadena de
aisladores.

Las grapas de suspension armada seran dobles cuando el angulo de salida de la grapa
supere en cualquiera de los lados 20° o cuando la suma de ambos angulos sea mayor de
30°.

La grapa de amarre es del tipo compresién. Esta compuesta por un manguito doble, uno de
aluminio y otro de acero, que se comprimen contra el cable.

Los conjuntos de herrajes de las cadenas empleadas en la linea son:

TiPO DE CONFIGURACION CONJUNTO DE CARGA DE CODIGO
PARA CONDUCTOR HERRAJE ROTURA (DAN)
Cadena de Suspensién Sencilla Duplex C.SSD1C 12.000 52 50 020
Cadena de Suspensiéon en V C.SVS1P-A 16.000 -
Cadena de Amarre Doble Duplex C.ASD1CT 24.000 52 50 053
TiPo DE CONFIGURACION | CONJUNTO DE CARGA DE CODIGO
PARA CABLE COMPUESTO TIERRA-OPTICO HERRAJE ROTURA (DAN)
Conjunto de Suspension OPGW @14,7-15,3 C.ST2-TO 15 7.000 52 50 246
Conjunto de Amarre OPGW @14,7-15,5 C.AT1-TO 15P 12.000 52 50 255

Su forma y disposicién se puede observar en el apartado de Planos.
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1.7.3.1.7 Puestas a tierra en el tramo aéreo

El sistema de puesta a tierra de los apoyos se realizara segun establece el apartado 7 de la
instruccién técnica complementaria ITC-LAT 07.

Para poder identificar los apoyos en los que se debe garantizar los valores admisibles de las
tensiones de contacto, se establece la siguiente clasificacion de los apoyos segun su
ubicacion:

® Apoyos No Frecuentados. Son los situados en lugares que no son de acceso publico o
donde el acceso de personas es poco frecuente, como bosques, campo abierto, campos
de labranza, etc.

® Apoyos Frecuentados. Son los situados en lugares de acceso publico y donde la
presencia de personas ajenas a la instalacion eléctrica es frecuente: donde se espere
que las personas se queden durante tiempo relativamente largo, algunas horas al dia
durante varias semanas, o por un tiempo corto pero muchas veces al dia.

A su vez, los apoyos frecuentados se clasifican en dos subtipos:

® Apoyos frecuentados con calzado. Estos apoyos seran los situados en lugares donde se
puede suponer, razonadamente, que las personas estén calzadas, como pavimentos de
carreteras publicas, lugares de aparcamiento, etc.

® Apoyos frecuentados sin calzado. Estos apoyos seran los situados en lugares como
jardines, piscinas, camping, areas recreativas donde las personas puedan estar con los
pies desnudos.

La clasificacion de los apoyos de este proyecto se realiza en el apartado iError! No se
encuentra el origen de la referencia. jError! No se encuentra el origen de la referencia..

Se pueden ver los esquemas de los sistemas de puesta a tierra, asi como sus principales
dimensiones y caracteristicas en el apartado de Planos.

1.7.3.1.8 Cimentaciones

La cimentacion de los apoyos se realiza mediante cuatro macizos independientes de
hormigén en masa, una por cada pata, suficientemente separados entre si para permitir su
construccién.

Los macizos son cilindricos con un ensanchamiento troncocénico inferior que les da su
forma caracteristica de “pata de elefante”. El hormigon para las cimentaciones sera tipo HM-
20/P/20/1 segun EHE-08.

En el caso de apoyos monobloque, el macizo de hormigdn sera unico y de seccién
cuadrada.

Se pueden ver las dimensiones y caracteristicas de las cimentaciones en el apartado de
Planos.

1.7.3.1.9 Amortiguadores

Se instalaran amortiguadores tipo Stockbridge e iran instalados directamente sobre el cable.

1.7.3.1.10 Salvapajaros

Si la autoridad competente lo considera necesario, se instalaran protecciones para la
avifauna mediante salvapajaros.



PROYECTO DE EJECUCION
28 |DEA LINEA ELECTRICA A 66 KV,

DOBLE CIRCUITO, IBERDROLA
ST FV VILLAMANRIQUE - ST MORATA .

1.7.3.1.11 Separadores

Para el conductor se instalaran separadores rigidos con elastomeros tipo SRDE.

1.7.3.1.12 Numeracioén, senalizacion y aviso de riesgo eléctrico

Cada apoyo se identificara individualmente y con indicacién de riesgo de peligro eléctrico
conforme al punto 2.4.7 de la ITC-LAT 07 del Reglamento.

1.8 Afecciones

1.8.1 Normas generales

Las normas generales sobre afecciones en lineas eléctricas estan recogidas en el punto 5
de la ITC-LAT-07 del Reglamento.

1.8.2 Distancias minimas de seguridad en lineas aéreas

A continuacién se incluye la tabla base para determinar distancias de seguridad para este
proyecto de ejecucion.

TENSION NOMINAL DE LA RED TENSION MAS ELEVADA DE LA RED
(KV) (KV) Del (m) Dpp (m)
66 72,5 0,70 0,80
Siendo:

® D, Distancia de aislamiento en el aire minima especificada, para prevenir una descarga
disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial tierra en sobretensiones de
frente lento o rapido. D puede ser tanto interna (distancias del conductor a la estructura
del apoyo) como externa (distancias del conductor a cualquier obstaculo.

e D, Distancia de aislamiento en el aire minima especificada, para prevenir una descarga
disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rapido. Dy,
es una distancia interna

La seguridad en los cruzamientos se reforzara con diversas medidas adoptadas a lo largo
de la linea. Estas medidas se resumen a continuacion:

® En las cadenas de suspension se utilizaran grapas antideslizantes y en las cadenas de
amarre grapas de compresion.

e El conductor y el cable de tierra tienen una carga de rotura muy superior a 1.200 daN.

1.8.3 Distancias externas. Distancias a afecciones

1.8.3.1 Distancias al terreno, caminos, sendas y cursos de agua no navegables

De acuerdo a lo establecido en el punto 5.5 de la ITC-LAT-07 del Reglamento, la altura de
los apoyos sera la necesaria para que los conductores, con su maxima flecha vertical, segun
las hipotesis de temperatura y de hielo definidas en el punto 3.2.3 de la ITC-LAT-07 del
Reglamento, queden situados por encima de cualquier punto del terreno, senda, camino
vereda o superficie de agua no navegable a una altura minima de:

Dagg + Dei = 5,3 + Dgj (M)

con un minimo de 6 m.
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Los valores de Dg se han indicado anteriormente en funcion de la tensién mas elevada de la
linea.

En el presente proyecto la altura minima cumple con los valores minimos reglamentarios,
siendo:

TENSION NOMINAL DE LA | TENSION MAS ELEVADA
RED (KV) DE LA RED (KV)

66 72 0,70 6,00

Dei (M) Dada + De (M)

A estas distancias les corresponde las siguientes excepciones:

® En zonas de dificil acceso, las distancias minimas a terrenos podran disminuirse en un
metro.

® En zonas de explotaciones ganaderas cercadas o agricolas, la altura minima se amplia
hasta 7 metros, a fin de evitar accidentes por proyecciéon de agua o por circulacion de
maquinaria agricola, caminos u otros vehiculos.

En este proyecto la distancia minima de los conductores al terreno es 7,0 metros, por tanto,
superior a la minima establecida en los parrafos anteriores.

1.8.3.2 Afeccion a lineas eléctricas aéreas y lineas aéreas de telecomunicacién

Este apartado corresponde, por un lado, a lo dispuesto en el punto 5.6 de ITC-LAT-07 del
Reglamento, y por otro, a las prescripciones de seguridad reforzada contenidas en el punto
5.3 de dicha ITC.

En este proyecto se han considerado las lineas de telecomunicacion como lineas de baja
tension.

1.8.3.2.1 Cruzamientos

Segun el apartado 5.6.1 de la ITC-LAT-07 en todo cruzamiento entre lineas eléctricas
aéreas, se situara a mayor altura la de tensién mas elevada y en caso de misma tension, la
que se instale con posterioridad.

Los cruces con lineas eléctricas se efectuan, en la medida de lo posible, en la proximidad de
uno de los apoyos de la linea mas elevada, teniendo en cuenta lo siguiente:

e La distancia entre los conductores de la linea inferior v los elementos mas préximos
de los apoyos de la linea superior no sera menor a:

Dagg + Dei = 1,5 + Dgi (M)

Con diferentes minimos en funcion de la tension:

- TENSION MAS
"Gt UARED (@) | ELEVADADELA | Da(m) | Digg + D ()

15 17,5 0,16 2,00

20 24 0,22 2,00

30 36 0,35 2,00

45 52 0,60 2,10

66 72,5 0,70 3,00

110 123 1,00 4,00

132 145 1,20 4,00
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TENSION MAS
TENSION NOMI
52 LA EI'E\ID IEAK:I/';L EL?’QE’("K[\’/E) LA | De(m) | Dagg * Der (M)
220 245 1,70 4,00
400 420 2,80 4,30

Los valores se tomaran en funcién de la tensién de la linea inferior.

En este proyecto la distancia minima es 8,52 m (apoyo 37) para una linea de 400 kV.
Por tanto, superior a la minima establecida en los parrafos anteriores.

La distancia vertical minima entre los conductores de ambas lineas en las
condiciones mas desfavorables no sera inferior al valor dado por la formula:

Dadg + Dpp (M)

La distancia minima vertical entre fases en el punto de cruce sera segun la siguiente
tabla.

. TENSION MAS
TENSION NOMINAL DE
LA RED (KV) ELEVAD?K%E) LA RED Dpp (M) Daga + Dpp (M)
66 72,5 0,80 3,30

La distancia minima vertical entre los conductores de fase de la linea eléctrica
superior vy los cables de tierra convencionales o cables compuestos tierra-éptico
(OPGW) de la linea inferior, se determina segun la siguiente expresion:

Dagd + De = 1,5 + Dg (M)

Con un minimo de 2 metros.

Por tanto la distancia minima vertical, D,4q + D, considerada en el punto de cruce de
ambas lineas sera la indicada en la siguiente tabla:

, TENSION MAS
TENSION NOMINAL DE
LA RED (KV) ELEVAD?K%E) LA RED Dei (M) Dadd + Der (M)
66 72,5 0,70 2,20

Los valores se tomaran funcién de la tensidon mas elevada de la linea superior.

En todos los casos de cruce entre conductores o cables de tierra, las distancias minimas se
han verificado considerando simultaneamente las siguientes hipoétesis:

Los conductores o cables de tierra que quedan por debajo en el cruzamiento,
considerados sin sobrecarga alguna a temperatura minima segun zona (-5 °C en
zona A, -15 °C en zona B y -20 °C en zona C).

Los conductores que quedan por encima en el cruzamiento, considerados en las
condiciones de flecha maxima establecidas en este proyecto.

Ademas, se repasa la posible desviacién de los conductores por la accién del viento siempre
que el cruzamiento se produzca mas cerca del centro del vano que de alguno de los apoyos,
en cualquiera de las dos lineas.

Por otro lado, se tendra en cuenta la posible resultante vertical hacia arriba de los esfuerzos
en los apoyos de la linea inferior.
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Por ultimo, en aquellos casos en que haya sido necesario realizar el cruzamiento quedando
la linea de menor tensién por encima, se obtiene la autorizacién expresa del Organismo o
Entidad afectada.

1.8.3.2.2 Paralelismos

Segun el punto 5.6.2 de ITC-LAT 07 del Reglamento en todo paralelismo entre lineas
eléctricas aéreas, se conserva una distancia minima entre los conductores mas proximos de
ambas lineas, considerando la posible desviacion de los conductores por la accién del
viento, igual a la distancia entre conductores expuesta en el apartado 5.4.1 de ITC-LAT 07,
tomando como tension, el valor mas elevado de ambas instalaciones.

Aun asi, en la medida de lo posible, a fin de disminuir los riesgos en caso de mantenimiento,
actuaciones o accidente en una de las instalaciones, se ha evitado el emplazamiento de
lineas eléctricas aéreas paralelas a distancias inferiores a vez y media la altura total del
apoyo mas alto afectado, a excepcién de las zonas de principio y fin de las lineas,
especialmente en las llegadas a las subestaciones.

En relacién a paralelismos con lineas de telecomunicaciones, en virtud al punto 5.6.2 de
ITC-LAT 07 del Reglamento se evita siempre que se puede quedando para los casos en que
no es posible una separacién horizontal minima de vez y media la altura total del apoyo mas
alto.

Para ningun tipo de paralelismos son de aplicacién las prescripciones especiales definidas
en el punto 5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento.

1.8.3.3 Afeccidn a carreteras vy ferrocarriles sin electrificar, tranvias y trolebuses

Este apartado se relaciona a los puntos 5.7 y 5.8 de la ITC-LAT 07 del vigente Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension.

Para la instalacién de apoyos, en lo concerniente a afecciones a carreteras, se ha
considerado lo siguiente:

® Para la Red de Carreteras del Estado, los apoyos se disponen como minimo, a una
distancia a la arista exterior de la calzada superior, de vez y media la altura total del
apoyo, y siempre por detras del limite de edificacién que considera 50 metros en
autopistas, autovias y vias rapidas, y 25 metros en el resto de las carreteras de la Red
desde dicha arista exterior. Los apoyos deberan ubicarse siempre fuera de la zona de
servidumbre de la carretera.

® Para carreteras no pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, competencia de
otras Administraciones Publicas, la ubicacion de los apoyos debera cumplir con la
normativa aplicable en la Comunidad Auténoma, Diputacién Provincial o Foral donde
discurra el trazado de la linea eléctrica.

® Para caminos asfaltados, los apoyos se proyectan a una distancia minima a la arista
exterior de explanacion (segun definicion de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de
Carreteras) de 25 metros.

® Es necesaria la autorizacién expresa del Organismo tutelar de la competencia sobre la
carretera siempre que los apoyos de la linea eléctrica ha quedado dentro de la zona de
afeccidn de la carretera. Esta zona de afeccidn esta limitada a 100 metros en autopistas,
autovias y vias rapidas, y 50 metros en el resto de las carreteras de la Red de
Carreteras del Estado.
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® Solo se proyectan apoyos situados por debajo de estos limites en circunstancias muy
particulares, previa justificacién técnica y con la aprobacién del érgano competente de la
Administracion.

Para la instalaciéon de apoyos, en lo concerniente a afecciones a ferrocarriles sin electrificar,
se ha tenido en cuenta lo siguiente:

Queda establecida una linea limite de edificacion, situada a 50 metros de la arista
exterior de la explanacion medidos en horizontal y perpendicularmente al carril
exterior de la via férrea, por dentro de la cual queda prohibido cualquier tipo de obra,
construccién o ampliacion y por tanto, queda vedada la instalacién de apoyos de
lineas eléctricas aéreas.

Queda establecida una linea limite de proteccién, situada a 70 metros de la arista
exterior de la explanacion medidos en horizontal y perpendicularmente al carril
exterior de la via férrea, por dentro de la cual, para la instalacién de apoyos de lineas
eléctricas aéreas se requiere la autorizacidon expresa del Organismo competente
afectado.

Cualquier apoyo instalado para un cruzamiento con ferrocarriles sin electrificar
debera estar ademas, a una distancia minima de vez y media la altura total del apoyo
a la arista exterior de explanacion.

Solo se proyectan apoyos situados por debajo de estos limites en circunstancias muy
particulares, previa justificacién técnica y con la aprobacion del 6rgano competente
de la Administracion.

1.8.3.3.1 Cruzamiento

La altura minima de los conductores sobre la rasante mas elevada de las carreteras o sobre
las cabezas de los carriles en el caso de ferrocarriles sin electrificar es la dada por la
siguiente expresion:

Dadd + I:)el (m)

Con:
un minimo de 7 metros
D.q4q=7,5 metros para lineas de categoria especial
D.q4q=6,3 metros para lineas del resto de categorias

Luego:

TENSION NOMINAL DE LA | TENSION MAS ELEVADA
RED (KV) DE LA RED (KV) Dei (M) Dada + Det (M)
66 72,5 0,70 7,00

En este proyecto la altura minima de los conductores a carreteras es 9 metros, por tanto,
superior a la minima establecida en los parrafos anteriores.

1.8.3.3.2 Paralelismos

Para los paralelismos con este tipo de infraestructuras, se tienen en cuenta las mismas
distancias y limitaciones de ubicacién de apoyos que se exigen para los cruzamientos con
carreteras y ferrocarriles sin electrificar.



PROYECTO DE EJECUCION
=2 DN LINEA ELECTRICA A 66 KV,

DOBLE CIRCUITO, IBERDROLA
ST FV VILLAMANRIQUE - ST MORATA ’o

Para ningun tipo de paralelismos son de aplicacion las prescripciones especiales definidas
en el punto 5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento.

1.8.3.4 Afeccion ferrocarriles electrificados, tranvias vy trolebuses

Se consideraran las mismas distancias y limitaciones de ubicaciéon de apoyos que se exigen
para los cruzamientos y paralelismos con ferrocarriles sin electrificar.

1.8.3.4.1 Cruzamientos

Segun el punto 5.9 de la ITC-LAT 07 del vigente Reglamento, para la realizacién de
cruzamiento sobre ferrocarriles electrificados, tranvias y trolebuses, la distancia minima
vertical de los conductores de la linea eléctrica, con su flecha maxima vertical, segun las
hipotesis del punto 3.2.3 de la ITC-LAT 07, sobre el conductor mas alto de todas las lineas
de energia eléctrica, telefénicas y telegraficas del ferrocarril viene definida mediante la
expresion:

Dagg + Dt = 3,5 + Dg (M)
con un minimo de 4 metros.

La distancia minima sera por tanto la indicada en la siguiente tabla:

TENSION NOMINAL DE LA | TENSION MAS ELEVADA
RED (KV) DE LA RED (KV) Dei (M) Dada + Det (M)
66 72,5 0,70 4,20

Se tiene en cuenta que si estos vehiculos estan provistos de troles o cualquier otro elemento
de toma de corriente que en caso accidental pudiera separarse de la linea de contacto, los
conductores de la linea eléctrica estaran situados a una altura suficiente para cumplir estas
distancias de seguridad en la situacién mas desfavorable de dichos elementos.

Se tiene en cuenta también que en estos cruzamientos son de aplicacién las prescripciones
especiales definidas en el punto 5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento.

1.8.3.4.2 Paralelismos

Para los paralelismos con este tipo de infraestructuras, se tienen en cuenta las mismas
distancias y limitaciones de ubicacion de apoyos que se exigen para los cruzamientos, esto
es, igual que con los cruzamientos con ferrocarriles sin electrificar.

Para ningun tipo de paralelismos son de aplicacion las prescripciones especiales definidas
en el punto 5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento.

1.8.3.5 Afeccidn a teleféricos y cables transportados

1.8.3.5.1 Cruzamientos

Segun el punto 5.10.1 de la ITC-LAT 07 del vigente Reglamento, la realizacién de
cruzamiento sobre teleféricos y cables transportados, ha de realizarse siempre por encima
de éstos, excepto en aquellas situaciones que explicitamente hayan sido autorizadas.

La distancia minima vertical de los conductores de la linea eléctrica, con su flecha maxima
vertical, segun las hipotesis del punto 3.2.3 de la ITC-LAT 07, al elemento mas alto del
teleférico, viene definida mediante la expresion:

Dagg + Dei = 4,5 + Dg (M)
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con un minimo de 5 metros.

La distancia minima sera por tanto la indicada en la siguiente tabla:

TENSION NOMINAL DE LA | TENSION MAS ELEVADA
RED (KV) DE LA RED (KV) Dei (M) Dadd + Der (M)
66 72,50 0,70 5,20

Los conductores de la linea eléctrica estaran situados a una altura suficiente para cumplir
estas distancias de seguridad considerando las oscilaciones de los cables del mismo
durante su explotacion normal y la posible sobre elevacién que pudiera alcanzar por
reduccién de carga en caso de accidente.

Esta distancia de seguridad es también la considerada como distancia minima horizontal
entre los apoyos de la linea eléctrica en el vano de cruce con la parte mas préxima del
teleférico.

Es importante considerar que todo teleférico cruzado por una linea eléctrica aérea debera
ponerse a tierra en dos puntos, uno a cada lado del cruce, como medida de seguridad y
segun las prescripciones del apartado 7 de ITC-LAT 07 del Reglamento.

Se tiene en cuenta también que en estos cruzamientos son de aplicacién las prescripciones
especiales definidas en el punto 5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento.

1.8.3.5.2 Paralelismos

Para los paralelismos con este tipo de infraestructura, se tienen en cuenta las mismas
distancias y limitaciones de ubicacidén de apoyos que se exigen para los cruzamientos.

Para ningun tipo de paralelismos son de aplicacion las prescripciones especiales definidas
en el punto 5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento.

1.8.3.6 Afeccidn a rios y canales navegables o flotables

Como norma general en este proyecto, en cruzamientos y paralelismos con rios y canales
navegables o flotables se tiene en cuenta lo siguiente:

e En todos los casos, los apoyos mas cercanos se colocan a una distancia superior a
25 metros y superior también a vez y media la altura total del apoyo desde el borde
del cauce fluvial correspondiente al caudal de maxima avenida.

e Es necesaria la autorizacién y aprobacion expresa del Organismo competente
afectado siempre que los apoyos de la linea eléctrica han quedado dentro de la zona
anteriormente referida.

1.8.3.6.1 Cruzamientos

Segun el punto 5.11 de la ITC-LAT 07 del Reglamento, la realizacion de cruzamiento sobre
rios y canales navegables o flotables requiere una distancia minima vertical de los
conductores de la linea eléctrica, con su flecha maxima vertical, segun las hipotesis del
punto 3.2.3 de la ITC-LAT 07, a la superficie del agua para el maximo nivel que puede
alcanzar ésta, viene definida mediante la expresion:

e Paralineas de categoria especial: G + Dygq + Dey = G + 3,5 + D¢ (M)
e Para el resto de lineas: G + Dygg + D =G + 2,3 + Dg (M)

siendo G el galibo.
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En caso de no existir galibo definido, se determina un valor de 4,7 metros.
) TENSION MAS
TENSION NOMINAL G +D,yq + D 4,7 +Dygq + D
ELEVADA DE LA RED Do (M add = Hel ’ add T Hel
DE LA RED (KV) (KV) o (M) (m) (m)
66 72,5 0,70 G + 3,50 7,70

1.8.3.6.2 Paralelismos

Para los paralelismos, se tienen en cuenta las mismas distancias y limitaciones de ubicacion
de apoyos que se exigen para los cruzamientos.

Para estos paralelismos no son de aplicacién las prescripciones especiales definidas en el
punto 5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento.

1.8.3.7 Afeccidn a gasoductos vy oleoductos

Se mantendra una distancia minima de 70 metros entre el apoyo mas préximo en
perpendicular a la canalizacion, tanto para cruzamientos como para paralelismos.

1.8.3.8 Afeccion por paso por zona

Se cumple todo lo definido en el apartado 5.12 de la ITC-LAT 07 del Reglamento.

Para determinar la afeccién por el paso de una linea eléctrica aérea es necesario definir la
servidumbre de vuelo de la misma. Esta se concreta como la extension de terreno definida
por la proyeccién sobre el suelo de los conductores extremos, considerandolos en su
situacion mas desfavorable (peso propio y sobrecarga de viento segun apto 3.1.2 de la ITC-
LAT 07 del Reglamento con velocidad de viento de 120km/h y temperatura de 15°C).

1.8.3.8.1 Afeccidén a bosques, arboles y masas de arbolado

Este apartado corresponde al punto 5.12.1 de la ITC-LAT 07 del Reglamento.

Frecuentemente los arboles entran en contacto con las lineas eléctricas debido
principalmente al crecimiento natural del arbol, al desprendimiento de una rama por el viento
0 a la caida del arbol, bien por la mano del hombre o por el efecto de los vientos
huracanados, reduciéndose asi la distancia entre sus copas y los conductores. Esto provoca
accidentes personales o interrupciones del servicio, ya que se generan intensidades
elevadas que al descargar en forma de arcos producen incendios que pueden propagarse.

Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el contacto
con troncos o ramas, se establece, mediante la indemnizacion correspondiente, una zona
de proteccion de la linea definida por la zona de servidumbre de vuelo incrementada por la
siguiente distancia de seguridad a ambos lados de dicha proyeccién:

Dagd + Do = 1,5 + Dg (M)

con un minimo de 2 metros.

TENSION NOMINAL DE LA | TENSION MAS ELEVADA
RED (KV) DE LA RED (KV) Dei (M) Dadd + Der (M)
66 72,5 0,70 220

Por tanto, la zona de corta de arbolado se extendera esta distancia denominada Distancia
Explosiva, de forma que los arboles queden siempre a esta distancia minima del conductor.

En este proyecto, se tiene en cuenta lo siguiente:
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e Para la tala del arbolado que queda debajo de la linea eléctrica, esta distancia de
seguridad entre el limite de altura de dicho arbolado y los conductores, debe
mantenerse considerando los conductores con su maxima flecha vertical segun las
hipotesis del punto 3.2.3 de la ITC-LAT 07.

e Para el calculo de esta distancia entre los conductores extremos de la linea y el
arbolado proximo, se consideran los conductores y las cadenas de aisladores en sus
condiciones de maximo desvio definidas segun las hipotesis del punto 3.2.3 de la
ITC-LAT 07.

En cualquier caso, con la intencion de disminuir al maximo la tala y poda innecesaria y evitar
asi ese perjuicio para los propietarios, la zona afectada por la servidumbre de la instalacién
de la linea eléctrica se vera modificada conforme al perfil y las necesidades minimas
obligatorias del mantenimiento de la instalacién, evitando asi mayores deforestaciones.

Para el paso por bosques, arboles y masas de arbolado no son de aplicacién las
prescripciones especiales definidas en el punto 5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento.

1.8.3.8.2 Afeccion a edificios, construcciones y zonas urbanas

Como norma general y en virtud a lo indicado en el apartado 5.12.2 de la ITC-LAT 07 del
vigente Reglamento, se evitara totalmente la instalaciéon de nuevas lineas eléctricas aéreas
de alta tensidn con conductores desnudos en terrenos que estén clasificados como suelo
urbano, cuando pertenezcan al territorio de municipios que tengan plan de ordenacién o
como casco de poblacion en municipios que carezcan de dicho plan. También se evitara el
paso por zonas de reserva urbana con plan general de ordenacién legalmente aprobado y
en zonas y poligonos industriales con plan parcial de ordenacién aprobado, asi como en
terrenos del suelo urbano no comprendidos dentro del casco de la poblacidén en municipios
que carezcan de plan de ordenacion.

Sélo la Administracion competente puede autorizar la instalacién de estas infraestructuras
en dichas zonas.

Queda expresamente prohibida la construccién de lineas eléctricas por encima de edificios
e instalaciones industriales segun se establece en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre. Este Real Decreto establece ademas una distancia minima horizontal de
seguridad a ambos lados dentro de la cual no puede tampoco construirse ninguna linea
eléctrica aérea.

Asimismo, queda también expresamente prohibido por dicho Real Decreto la construccion
de edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo de la linea eléctrica
incrementada, por ambos lados, de la misma distancia horizontal de seguridad.

La distancia de seguridad viene definida por la siguiente expresioén:
Dadg + Del = 3,3 + Dg (M)
con un minimo de 5 metros.

La distancia horizontal minima sera por tanto la indicada en la siguiente tabla:

TENSION NOMINAL | TENSION MAS ELEVADA
DE LA RED (KV) DE LA RED (KV)

66 72,5 0,70 5,00

Del (m) Dadd + Del (m)
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Pese a este impedimento, en caso de mutuo acuerdo entre ambas partes afectadas, podran
considerarse unas distancias minimas entre los conductores de la linea eléctrica aérea en
las peores condiciones (tanto flecha maxima como desviaciones por viento) y los edificios o
construcciones que se encuentren bajo ella. Estas distancias minimas son':

e Sobre puntos accesibles a personas 5,5 + Dg (M), con un minimo de 6 metros.

TENSION NOMINAL
DE LA RED (KV)

TENSION MAS ELEVADA
DE LA RED (KV)

Del (m)

Dadd + Del (m)

66

72,5

0,70

6,20

e Sobre puntos no accesibles a personas 3,3 + D (M), con un minimo de 4 metros.

TENSION NOMINAL
DE LA RED (KV)

TENSION MAS ELEVADA
DE LA RED (KV)

Del (m)

Daga + Dei (M)

66

72,5

0,70

4,00

Para esta afeccién no son de aplicacioén las prescripciones especiales definidas en el punto
5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento.

1.8.3.8.3 Afeccidon por proximidad a aeropuertos

Segun el punto 5.12.3 de la ITC-LAT 07 del vigente Reglamento, las lineas eléctricas aéreas
que se construyen proximas a aeropuertos, aerdédromos, helipuertos e instalaciones de
ayuda a la navegacion aérea se ajustaran a lo especificado en la legislacion y disposiciones
vigentes en la materia que correspondan.

Para esta afeccién no son de aplicacién las prescripciones especiales definidas en el punto
5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento.

1.8.3.8.4 Afeccion por proximidad a parques eoélicos

Segun el punto 5.12.4 de la ITC-LAT 07 del vigente Reglamento, por motivos de seguridad
de las lineas eléctricas aéreas no se permite la instalacién de nuevos aerogeneradores en la

" En base a la NTP-073 del INSHT se considera lo siguiente:

- D;: Puntos accesibles a las personas.
- D,: Puntos no accesibles a las personas.
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franja de terreno definida por la zona de servidumbre de vuelo incrementada en la altura
total del aerogenerador incluida la pala mas 10 m.

Para esta afeccién no son de aplicacion las prescripciones especiales definidas en el punto
5.3 de ITC-LAT 07 del Reglamento.

1.8.4 Afeccion I-DE

Superficie
. . ” Longitud traza afectada Superficie afectada Organismo o
AFECCION Tipo de afeccion aérea (m) permanente temporal (m2) propietario afectado
(m2)
APOYO N°117 APOYO EN SUBESTACION MORATA 88 63 339 I-DE

1.8.5 Condicionados especiales

1.8.5.1 Uso de balizas

Se balizaran los cruzamientos con carreteras, autovias, autopistas, etc. como resultado de
condicionados al proyecto de construccién.

Asimismo, se instalaran salvapajaros y disuasores de nidificacibn como resultado de
condicionados al proyecto de ejecucion.

1.8.5.2 Cadenas dobles de aisladores en cadenas de suspensién

A fin de incrementar la seguridad, se instalaran cadenas dobles de aisladores en cadenas
de suspension en las afecciones indicadas en la siguiente tabla:

CADENA DE
AFE N
celo SUSPENSION
Autopistas, autovias, carreteras, ferrocarriles, rios y canales navegables CADENA DOBLE

Caminos, otros viales, rios y canales no navegables, lineas aéreas eléctricas,
lineas aéreas de telecomunicacion, teleféricos y cables transportadores

CADENA SENCILLA
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2. PLANOS

TiITULO N° PLANO
SITUACION 1.VMQ.001
PLANTA, PERFIL Y CRUZAMIENTO 1.VMQ.002
PLANO CATASTRAL 1.VMQ.003
ESQUEMA APOYOS 12E190 1.VMQ.005
ESQUEMA APOYOS 12H240 993.574
CIMENTACION APOYOS 12E190 994.975
CIMENTACION APOYOS 12H240 994.978
PAT SERIE 12E 987.782
PAT MONOBLOQUE NF 987.780
CADENA AMARRE ASD1R132CP 845.426
CONJUNTO AMARRE OPGW C.AT1-TO 804.390
CADENA SUSPENSION EN “V’ SVD1R132CP 1.VMP.006
PLANO DETALLE PUENTES FLOJOS 1.VMQ.007
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91C (+2)

S/PL: 692.831

918 (N)
SIPL:992.830

%A (2)

SIPL: 992.829

"CUERNC UNICO" S/PL: 1.013.498

6300

4400

4400

"CABEZA" S/PL: 817.199
"CRUCETAS INTERIORES ANGULO" S/PL: 817.199
"CRUCETAS CUADRADAS EXTERIORES ANGULO" S/PL: 963.411

12570

3800 3800

= 3368

"TRAMO COMUN"
SIPL: 817.200

93C (+2)

SIPL: 892.837

938 (N)

SIPL: 962,836

93A (2)

SIPL: 962,636

5.

91D

4000

y 4000

4000

NOTA:

PARA EL MONTAJE DE LOS TRAMOS COMPLETOS Y DE LAS PATAS
DESNIVELADAS, SERA NECESARIO SOLICITAR EL ENCUADRAMIENTO
SUPERIOR , EXCEPTO PARA EL TRAMO B18 Y LAS PATAS 91A, 91B, Y 91C
QUE SE MONTARAN SOBRE EL ULTIMO ENCUADRAMIENTO INCLUIDO EN
EL "TRAMO COMUN".

-COTAS EN mm.

PA (-2)
S/PL: 892.832

ENG 018
f SIPL 932841 _

Z4
ATESTAS
DE ANCLAJES

92D
ENCUADRAMIENTO 22
SIPL: 932.842

93B (N
SPL: 99283

93D
ENCUADRAMIENTO 26
SIPL: 932,843

94A (-2)

SIPL 992838

928 (N)
SIPL: 992.833

920(+2)
SIPL:992.834

94B (N)
SIPL:992.839

94C (+2)

SIPL: 852,640

=
ATESTAS

DE ANCLAJES] 948 (N)

26514
ATESTAS
DE ANCLAJES

\, TRAMO B30 TRAMO B26 L TRAMO B22 TRAMO B18

| b
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Contratista : Clasificacion:
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‘ Tipo :
000001-01-0-3-VMQ-4-00

INGENIERIA

-26-0001

Autor : Fichero

000001-01-0-3-VMQ-4-00-26-000

1.dwg

Ne:

Escala :

SIE

1.VMQ.005

L.E. A66 KV (DC)

ST FV VILLAMANRIQUE - ST MORATA

GENERALES

APQYOS, REFUERZOS Y CRUCETAS

APOYO 12E1901 CT

01/10/2020
Aprob.

JGC
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i

Rev.

JGC
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Rev:
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1667, 1468

1500 1500

Y Y

1557

Y

"VIGA (CF)"
SIPL:993.492

CADENA VERTICAL
PARA EL PASO
DE PUENTES
(EN CASO DE SER NECESARIO)

TABLA DE PESOS GALVANIZADOS
copIco PESO (Kg)
VIGA + FUSTE 347021
B12 604,49
B14,5 615,20
B17 625,08
B195 661,48
22,50 732,10
2 742,29
27,50 752,58
NOTA:

- ESTOS PESOS CORRESPONDEN A LOS DOS
PILARES DE CADA BASE, INCLUIDO EL MATERIAL
GALVANIZADO Y SU CORRESPONDIENTE

CADENAS EN "V
PARA EL PASO
DE PUENTES

(A) PUNTOS FIJACION PARA
CADENAS DE AMARRE

NANNANNN

TORNILLERIA.

1 11-07-2016 —

-
|
|
|
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— —

—

|
|
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CADENA VERTICAL
PARA EL PASO
DE PUENTES
(EN CASO DE SER NECESARIO)

"FUSTE (CF)"
S/PL:993.492

11000

B12(C12)
SIPL: 992.493

|

B14,5(C14)
SIPL: 992.493

1726

1726

B17(C17)
S/PL: 992.493

1726

| bS]

B19,5(C19)
SIPL: 992.493

1726

B25 (C25) B22,5(C22)
S/PL: 992.493 S/PL: 992.493

B27,5(C27)
SIPL: 992.493

1726

1726

1726

ANCLAJES
AN1 - AN2
S/PL: 993.494

|

INCLUIR CADENAS EN "V"
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Autor :
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GENERALES

APQOYO DE CRUCE APOYO TIPO CRUCE 12H240

ESQUEMA
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Dibuj. | Prep. |Rev. |Aprob.

Cliente :
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CARGA DE ROTURA MIN. DE LA CADENA (SIN GRAPA) 24.000 daN.

AISLADOR NORMA 16 DE C.E.I.
NORMA DE APLICACION, UNE 21.158

TODAS LAS PIEZAS CON TORNILLO Y PASADOR

TODAS LAS DIMENSIONES EN MM.

EL INGENIERO INDUSTRIAL

CONJUNTO DE HERRAJES C.ASDICT | 52.50.053
10 | AISLADOR CADENA DE COMPOSITE 48 08 01 2 COMPOSITE | U120AB132P
9 | GRAPA DE AMARRE A COMPRESION AE 58 80 00 2 ALEACION AL. GACAE
8 | TENSOR DE CORREDERA N16 52 52 01 2 ACERO TC16
7 | HORQUILLA REVIRADA N16 AE 52 51 44 2 ACERO HR16AE
6 | YUGO SEPARADOR N16 52 52 23 1 ACERO YS16-400
5 | ROTULA HORQUILLA N16 AE 52 54 60 2 ACERO RH16AE
4 | GRILLETE NORMAL N16 AE 52 51 20 4 ACERO GN16AE
3 | YUGO TRIANGULAR DUPLEX N24 52 52 25 1 ACERO YTD24-400
2 | ESLABON N36 52 51 00 1 ACERO ES36
1 GRILLETE NORMAL N24 52 51 21 2 ACERO GN24
POS DENOMINACION NI CANT MATERIAL DESG.
20-1n "nna I 06-06-2000 FECHA CAPAS DE PLOTEQO
@ﬂ(‘ IBERDROLA A AGO 0 7o PREPARADO
Ingenierfa y Construccion — 00
AGO IRU REVISADO
N° SIGTE-SIAP: - RCAI RCA APROBADO |ESCALA:
- ACTUAL'ZAR 1 INIvIm \JI
L.E. 132 kV i
CADEN?%I\IIEEAF\{I\'?I\IA_\ESRE TIPO - 8454261-ADWG DIN-A4
ANUL. _ |AR
ASD1R132CP 40010300
SIGUE
HOJA -
N° HOJA REV.
4@ \BERDROLA 304200000006 | 845426 | 1 | A
0 | [ [ | | | | $ | | | | [ | 150 mm

FORMATO ORIGINAL A4 (210 x 297)




1 2 3 4
JUEGO TENSOR =180
= 650 (CERRADO)
/‘
(= =ScEepiEs=toioRts ‘ =
B
UTILIZACION: CABLE DE F.O. "OPGW"
H PARA CABLE GRAPA CARGA ROTURA
CONJUNTO TIPO DE LA GRAPA
TIPO DIAMETRO (daN)
C.AT1-TO  13P OPGW 12,5-13,8 GAR-TO 13P 9.000
CATI-TO  14P OPGW 13,8-14,6 GAR-TO 14P 10.000
C CAT1-TO 15P OPGW 14,7-15,3 GAR-TO 15P 10.000
CARGA DE ROTURA MIN. DEL CONJUNTO 12.000 daN. (SIN GRAPA)
NORMA DE APLICACION, UNE 207.009
TODAS LAS PIEZAS CON TORNILLO Y PASADOR
TODAS LAS DIMENSIONES EN MM.
9 ANTIVIBRADOR (OPCIONAL) 52.53.60 1 ACERO GALV. AMS-22
8 GRAPA CONEXION SENCILLA 58.26.04 1 ACERO GALV. | GCS/S16
D 7 GRAPA CONEXION PARALELA 58.26.04 1 ACERO GALV. | GCPD/A16
6 EMPALME DE PROTECCION 58.77.80 1 ACERO GALV. EP-
5 RETENCION PREFORMADA DE AMARRE 58.77.02 2 ACERO ALUM. RA-
4 HORQUILLA GUARDACABOS 52.51.52 2 ACERO GALV. HGR16
— 3 TENSOR CORREDERA N16 52.52.00 2 ACERO GALV. TC16
2 ESLABON REVIRADO N16 52.51.00 2 ACERO GALV. ESR16
1 GRILLETE NORMAL N16 52.51.20 2 ACERO GALV. GN16
POS. DENOMINACION CANT | MATERIAL | DESG.
E F 19/11/15 - M “SE INCLUYE C.AT1-TO13P
E 11/09/2014 | AGOL AGdL VRMA ) RCAL ACTUALIZACION FORMATO
14/01/2013 EPON EPON VRMA RCA ACTUALIZACION NORMATIVA Y CARGAS DE ROTURA
Rev. Fecha Dibujado Preparado Revisado Aprobado | Motivo. Estado de la revision
Contratista : Clasificacion:
GENERALES L.E. GENERALES
] Tho: GENERALES GENERALES
Autor : Fichero : CADENA DE AMARRE TIPO
§éd IBERDROLA I 0003 NS CABLE DE TIERRA CON FIBRA OPTICA "OPGW"
Ingenieria y Construccion 0.
N 804.390 CATI-TO-P
Emision inicial: 10/03/00 | Cliente : Rev:
F Dibuj. | Prep. | Rev. |Aprob. IBERDROLA. 3000000039 F
108 108 IRM GOB DISTRIBUCION ELECTRICA Reemplaza : Hoja: 01 Sigue: i DIN: Ad
Todos los derechos reservados. La reproduccion total o parcial de este dibujo sin autorizacion del propietario esta prohibida.
1 2 3 | 4




3.000

1,710

CARGA DE RCTURA MIN. DE LA CADENA (SIN GRAPA) 16.000 daN.
AISLADOR NORMA 16 DE C.E.I.

HERRAJES, NCRMA UNE 21.158

TODAS LAS PIEZAS CON TORNILLO Y PASADOR

TODAS LAS DIMENSIONES EN MM.

CONJUNTO DE HERRAJES C.SVD1P-A

7 AISLADOR DE TIRANTE DE COMPOSITE 4808 01 2 COMPOSITE ~ |U120AB132P
6 GRAPA SUSPENSION ARMADA 58 85 02 2 ALEACION AL. GSA
5 HORQUILLA REVIRADA N16 AE 525140 2 ACERO HR16AE
4 YUGO "V" 90° DUPLEX 5252 21 1 ACERO YSV16-400
3 ROTULA HORQUILLA N16 AE 52 54 60 2 ACERO RH16AE
2 ALARGADERA PLANA N16 52 51 60 2 ACERO ALV16-300
1 GRILLETE NORMAL N16 525120 6 ACERO GN16
POS. DENOMINACION NI CANT| MATERIAL | DESG.
REV. Fecha Dibujado Preparado Revisado Aprobado | Motivo. Estado de la revision
Contratista : Clasificacion:
=2 | D=/ O o
oo ||
mETA YA | 1P0000001-01-0-3-VMQ-4-00-06-0001 ST FV VILLAMANRIQUE-ST MORATA
Autor: e 00108V 0006001 GENERALES
bdeebiedsid FICHAS
N N I.VMQ.006 CADENA SUSPENSION EN "V" SVD1R132CP
Emision inicial: 1/10/2020 | Propietario : Rev:
F ¥Diou. [ Prep. [ Rev. | Aprob. @‘ IBERDROLA 3-VMQ-4-00-06-0001 1 |F
Joc | yac | Jec | Jec Reemplaza ] RO o0 [S89 gq [ A4

Todos los derechos reservados. La regroduccién fotal 0 garcial de este dibujo sin autorizacion del grogietan'o esta grohibida.




DETALLE SUJECION PUENTE FLOJO EN APOYOS

;}V/‘
\ I""H“" E’i
CADENA DE SUSPENSION 54
SSD1R132CP ;14
N~ N
i KO
X
CONTRAPESOS BUCLE
2 x 2 x 10kg POR FASE
CADENA DE SUSPENSION
SSD1R132CP
REV. Fecha Dibujado Preparado Revisado Aprobado | Motivo. Estado de la revision
Contratista : Clasificacion:
Rk et
Tioo:
Al ,A,A 'P° 500001-01-0-3-VMQ-4-00-06-0002 ST FV VILLAMANRIQUE-ST MORATA
Autor : Fichero : GENERALES
(100001-01-0-3-VMQ-4-00-06-0002.dwg FICHAS
N |.VMQ.007 PLANO DETALLE PUENTES FLOJOS
Emision inicial: 01/10/2020 | Propietario : Rev:
Dibuj. | Prep. | Rev. |[Aprob. « IBERDROLA 3-VMQ-4-00-06-0002 1
AcM | Joc | sec | Jec o Reemplaza ] [0 g {59 ¢ |™ A4

Todos los derechos reservados. La regroduccio’n total 0 garcia/ de este dibujo sin autorizacion del eroﬁietario estd grohibida.




