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TÍTULO DEL PLANO:

DE
Rev.

ESCALA

A1

Aprobado

Nº:

PROYECTO:

PLANO N.
FechaRev. Proyectado ComprobadoDibujado

PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

FORMATO

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

07

06

05

04

03

01

Diciembre 2023

Enero  2023

Abril 2022

Marzo 2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/E

N/E

N/E

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/E

N/E

N/E

F.C.F

PE.04 - LAYOUT GENERAL
PG376 - GALATEA I

2 4

04

07

GALATEA I

1 / 4.000

N

COORD. VALLADO ZONA 1
X YPunto

1 480624.69 4476020.84

2 480652.73 4476047.11

3 480688.73 4476081.00

4 480732.14 4476065.49

5 480823.06 4476065.49

6 480845.69 4476066.32

7 480998.30 4475884.24

8 481061.76 4475884.24

9 481283.81 4475773.96

10 481285.46 4475771.89

11 481285.46 4475668.94

12 481276.83 4475665.76

13 481228.41 4475665.19

14 481094.39 4475623.57

15 481043.12 4475595.31

16 481041.46 4475501.33

17 481025.44 4475415.74

18 481021.50 4475388.92

19 481013.82 4475359.83

20 481000.63 4475326.73

21 480994.00 4475312.00

22 480982.30 4475318.86

23 480945.31 4475341.73

24 480898.48 4475369.80

25 480844.18 4475402.49

26 480811.42 4475422.83

27 480755.88 4475453.86

28 480698.52 4475484.31

29 480628.68 4475519.15

30 480560.52 4475553.16

31 480465.57 4475601.33

32 480417.05 4475605.28

33 480362.26 4475597.87

34 480331.09 4475597.22

35 480235.31 4475808.20

36 480244.53 4475821.24

37 480290.95 4475878.90

38 480320.01 4475919.12

39 480347.20 4475914.67

40 480357.52 4475926.18

41 480362.75 4475947.84

42 480364.20 4475971.32

43 480383.28 4476013.96

44 480391.07 4476041.38

45 480394.28 4476055.93

46 480396.38 4476063.94

47 480407.97 4476071.72

48 480418.50 4476083.14

49 480424.95 4476105.28

50 480453.62 4476090.83

51 480621.45 4476018.06

COORD. VALLADO ZONA 2
X

Y

Punto

52 481051.63 4475279.10

53 481052.92 4475321.12

54 481061.39 4475344.13

55 481070.56 4475378.86

56 481074.77 4475407.50

57 481091.38 4475496.25

58 481092.60 4475565.49

59 481114.08 4475577.32

60 481123.00 4475580.09

61 481236.29 4475615.28

62 481296.87 4475616.00

63 481340.09 4475658.79

64 481391.78 4475690.08

65 481414.93 4475694.50

66 481496.50 4475745.38

67 481527.21 4475775.07

68 481534.49 4475757.34

69 481568.30 4475689.63

70 481585.43 4475652.78

71 481603.58 4475608.48

72 481622.97 4475591.12

73 481649.32 4475570.41

74 481711.64 4475563.75

75 481789.40 4475540.43

76 481788.97 4475481.91

77 481783.09 4475469.69

78 481783.62 4475455.20

79 481770.58 4475442.39

80 481752.73 4475442.69

81 481694.37 4475436.42

82 481662.01 4475427.16

83 481632.42 4475413.13

84 481587.44 4475407.59

85 481543.79 4475398.78

86 481509.26 4475389.34

87 481471.22 4475371.21

88 481451.39 4475361.25

89 481435.29 4475342.18

90 481432.99 4475326.05

91 481447.64 4475278.19

92 481447.98 4475227.80

93 481412.59 4475211.79

94 481388.37 4475185.72

95 481384.55 4475178.10

96 481334.25 4475184.16

97 481312.79 4475185.00

98 481273.14 4475189.86

99 481213.81 4475208.71

100 481150.76 4475225.73

COORD. VALLADO ZONA 3
X YPunto

101 480296.70 4475134.88

102 480341.72 4475294.29

103 480398.86 4475270.48

104 480475.03 4475477.70

105 480494.53 4475530.57

106 480538.04 4475508.49

107 480606.36 4475474.41

108 480675.63 4475439.85

109 480731.97 4475409.94

110 480786.03 4475379.74

111 480818.10 4475359.83

112 480872.73 4475326.93

113 480919.31 4475299.02

114 480956.17 4475276.23

115 480978.32 4475262.77

116 481004.73 4475249.30

117 481081.24 4475206.18

118 481132.00 4475179.00

119 481198.14 4475161.23

120 481262.44 4475140.80

121 481308.76 4475135.12

122 481329.64 4475134.30

123 481349.03 4475131.46

124 481373.64 4475115.13

125 481387.77 4475101.11

126 481382.69 4475042.21

127 481374.62 4475016.18

128 481371.85 4475006.45

129 481369.78 4474988.64

130 481373.58 4474973.81

131 481376.30 4474930.88

132 481363.47 4474912.13

133 481329.50 4474912.17

134 481320.93 4474916.13

135 481306.20 4474928.31

136 481291.26 4474943.50

137 481264.16 4474945.16

138 481224.41 4474928.47

139 481168.00 4474892.32

140 481150.34 4474895.93

141 481101.54 4474904.48

142 481082.04 4474921.86

143 480950.01 4474931.04

144 480801.78 4474975.16

145 480593.35 4475025.50

146 480398.99 4475086.51

COORD. VALLADO ZONA 5
X YPunto

202 480976.15 4474392.27

203 480971.30 4474411.10

204 480955.21 4474433.20

205 480938.64 4474447.18

206 480891.36 4474482.59

207 480898.24 4474620.56

208 480943.05 4474621.03

209 480956.59 4474622.70

210 480975.15 4474621.88

211 480990.68 4474622.29

212 481008.21 4474634.44

213 481053.28 4474690.37

214 481103.93 4474736.82

215 481128.52 4474765.40

216 481167.84 4474763.60

217 481221.22 4474792.14

218 481279.54 4474771.31

219 481376.84 4474766.82

220 481462.11 4474753.34

221 481462.11 4474454.25

222 481430.15 4474405.19

223 481430.40 4474380.14

224 481445.50 4474325.69

225 481259.63 4474338.37

226 481087.40 4474367.73

227 481022.01 4474378.94

PSFV "GALATEA I"

COORD. VALLADO ZONA 4
X YPunto

147 480264.23 4475078.18

148 480347.29 4475027.88

149 480369.98 4475013.47

150 480389.47 4475002.65

151 480409.50 4474992.34

152 480440.03 4474980.32

153 480491.11 4474965.08

154 480539.07 4474951.71

155 480797.86 4474880.87

156 480907.28 4474847.97

157 480960.81 4474835.90

158 481071.89 4474815.85

159 481060.85 4474802.15

160 481045.80 4474786.31

161 481024.17 4474761.06

162 480913.49 4474696.90

163 480872.02 4474692.66

164 480844.99 4474701.50

165 480807.49 4474703.45

166 480772.51 4474713.36

167 480746.20 4474713.19

168 480737.43 4474707.76

169 480719.12 4474685.89

170 480718.84 4474655.25

171 480725.36 4474631.89

172 480730.11 4474616.85

173 480732.32 4474597.37

174 480737.10 4474579.40

175 480739.56 4474545.28

176 480747.19 4474517.05

177 480756.80 4474497.23

178 480756.52 4474450.13

179 480664.34 4474468.14

180 480650.75 4474476.63

181 480627.27 4474505.74

182 480611.44 4474513.90

183 480580.23 4474518.51

184 480493.37 4474529.86

185 480457.02 4474532.83

186 480426.80 4474539.80

187 480341.74 4474552.74

188 480324.84 4474558.08

189 480272.73 4474570.27

190 480218.37 4474570.81

191 480186.40 4474572.78

192 480185.35 4474613.37

193 480177.04 4474656.52

194 480165.01 4474729.13

195 480158.50 4474762.94

196 480130.51 4474870.38

197 480078.79 4475069.61

198 480058.64 4475143.96

199 480080.65 4475152.14

200 480174.35 4475114.45

201 480216.00 4475097.76

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

Leyenda
Vallado GALATEA I

Edificio de Control de Accesos

Edificio de Control y
Almacenamiento

Centro de Inversión y
Transformación doble

Centro de Inversión y
Transformación sencillo

Tracker

Viales

SET GALATEA 132/30 kV

Vallado Vegetal

Grupo Electrógeno

C.S.  GALATEA I 30 kV
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PS 02

PS 03

PS 04

PS 05

PS 06
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PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

FORMATO

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

07

06

05

04

03

01

Diciembre 2023

Enero  2023

Abril 2022

Marzo 2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/E

N/E

N/E

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/E

N/E

N/E

F.C.F

PE.04 - LAYOUT GENERAL
PG376 - GALATEA I

3 4

04

07

GALATEA I

1 / 2.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)
N

ZONA 2

ZONA 3

Leyenda
Vallado GALATEA I

Centro de Inversión y
Transformación doble

Centro de Inversión y
Transformación sencillo

Tracker

Viales

Vallado Vegetal

ZONA 1

ZONA 4
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PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

FORMATO
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07

06

05

04

03

01

Diciembre 2023

Enero  2023

Abril 2022

Marzo 2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/E

N/E

N/E

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/E

N/E

N/E

F.C.F

PE.04 - LAYOUT GENERAL
PG376 - GALATEA I

4 4

04

07

GALATEA I

1 / 2.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)

N

ZONA 5

ZONA 4

ZONA 3

Leyenda
Vallado GALATEA I

Edificio de Control de Accesos

Edificio de Control y
Almacenamiento

Centro de Inversión y
Transformación doble

Centro de Inversión y
Transformación sencillo

Tracker

Viales

SET GALATEA 132/30 kV

Vallado Vegetal

Grupo Electrógeno

C.S.  GALATEA I 30 kV
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PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

FORMATO

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2022

Marzo 2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.05 - RED DE BAJA TENSIÓN
PG376 - GALATEA I

1 8

05

07

GALATEA I

1 / 4.000

N

PSFV "GALATEA I"

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

Leyenda

SET GALATEA 132/30 kV

Vallado Vegetal

Centro de Inversión y
Transformación doble

Centro de Inversión y
Transformación sencillo

Zanja de Baja Tensión

Zanja perimetral

Vallado GALATEA I

Edificio de Control de Accesos

Edificio de Control y
Almacenamiento

C.S.  GALATEA I 30 kV

Grupo Electrógeno

Trackers

Zanja de Comunicaciones
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PS 02
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FORMATO

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2022

Marzo 2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.05 - RED DE BAJA TENSIÓN
PG376 - GALATEA I

2 8

05

07

GALATEA I

1 / 1.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)
N

ZONA 1

Leyenda

Vallado Vegetal

Centro de Inversión y
Transformación doble

Zanja de Baja Tensión

Zanja perimetral

Vallado GALATEA I

Trackers



PS 03

TÍTULO DEL PLANO:

DE
Rev.

ESCALA

A1

Aprobado

Nº:

PROYECTO:

PLANO N.
FechaRev. Proyectado ComprobadoDibujado

PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

FORMATO

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2022

Marzo 2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.05 - RED DE BAJA TENSIÓN
PG376 - GALATEA I

3 8

05

07

GALATEA I

1 / 1.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)
N

ZONA 2

ZONA 1

Leyenda

Vallado Vegetal

Zanja de Baja Tensión

Zanja perimetral

Vallado GALATEA I

Trackers

Centro de Inversión y
Transformación sencillo
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PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA
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INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2022

Marzo 2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.05 - RED DE BAJA TENSIÓN
PG376 - GALATEA I

4 8

05

07

GALATEA I

1 / 1.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)

N

ZONA 3

ZONA 1

Leyenda

Vallado Vegetal

Centro de Inversión y
Transformación doble

Zanja de Baja Tensión

Zanja perimetral

Vallado GALATEA I

Trackers
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PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA
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INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2022

Marzo 2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.05 - RED DE BAJA TENSIÓN
PG376 - GALATEA I

5 8
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07

GALATEA I

1 / 1.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)

N
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ZONA 1

ZONA 2

Leyenda

Vallado Vegetal

Centro de Inversión y
Transformación doble

Zanja de Baja Tensión

Zanja perimetral

Vallado GALATEA I

Trackers
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PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA
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INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
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07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2022

Marzo 2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.05 - RED DE BAJA TENSIÓN
PG376 - GALATEA I

6 8

05

07

GALATEA I

1 / 1.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)

N

ZONA 4

ZONA 3

Leyenda

Vallado Vegetal

Centro de Inversión y
Transformación doble

Centro de Inversión y
Transformación sencillo

Zanja de Baja Tensión

Zanja perimetral

Vallado GALATEA I

Trackers



PS 08

PS 09

PS 10

TÍTULO DEL PLANO:

DE
Rev.

ESCALA

A1

Aprobado

Nº:

PROYECTO:

PLANO N.
FechaRev. Proyectado ComprobadoDibujado

PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

FORMATO

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2022

Marzo 2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.05 - RED DE BAJA TENSIÓN
PG376 - GALATEA I

7 8

05

07

GALATEA I

1 / 1.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)

N

ZONA 5

ZONA 3

ZONA 4

Leyenda

SET GALATEA 132/30 kV

Vallado Vegetal

Centro de Inversión y
Transformación doble

Centro de Inversión y
Transformación sencillo

Zanja de Baja Tensión

Zanja perimetral

Vallado GALATEA I

Edificio de Control de Accesos

Edificio de Control y
Almacenamiento

C.S.  GALATEA I 30 kV

Grupo Electrógeno

Trackers

Zanja de Comunicaciones



TÍTULO DEL PLANO:

DE
Rev.

ESCALA

A1

Aprobado

Nº:

PROYECTO:

PLANO N.
FechaRev. Proyectado ComprobadoDibujado

PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

FORMATO

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2022

Marzo 2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.05 - RED DE BAJA TENSIÓN
PG376 - GALATEA I

8 8

05

07

GALATEA I

1 / 1.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)

N

ZONA 5

ZONA 4

Leyenda

SET GALATEA 132/30 kV

Vallado Vegetal

Zanja de Baja Tensión

Zanja perimetral

Vallado GALATEA I

Edificio de Control de Accesos

Trackers



TÍTULO DEL PLANO:

DE
Rev.

ESCALA

A1

Aprobado

Nº:

PROYECTO:

PLANO N.
FechaRev. Proyectado ComprobadoDibujado

PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

FORMATO

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2023

Marzo 2023

Febrero 2023

Enero

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C,M,R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.06 - RED DE MEDIA TENSIÓN
PG376 - GALATEA I

1 7

06

07

GALATEA I

1 / 4.000

N

PSFV "GALATEA I"

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

Leyenda

SET GALATEA 132/30 kV

Vallado Vegetal

Centro de Inversión y
Transformación doble

Centro de Inversión y
Transformación sencillo

Vallado GALATEA I

Edificio de Control de Accesos

Edificio de Control y
Almacenamiento

C.S.  GALATEA I 30 kV

Grupo Electrógeno

Trackers

Zanja de Media Tensión

Zanja MT Evacuación 30kV



PS 01

PS 02

X = 480657,05
Y = 4475872,35X = 480648,88

Y = 4475872,34

X = 480655,29
Y = 4475752,31

X = 480648,92
Y = 4475752,31

TÍTULO DEL PLANO:

DE
Rev.

ESCALA

A1

Aprobado

Nº:

PROYECTO:

PLANO N.
FechaRev. Proyectado ComprobadoDibujado

PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

FORMATO

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2023

Marzo 2023

Febrero 2023

Enero

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C,M,R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.06 - RED DE MEDIA TENSIÓN
PG376 - GALATEA I

2 7

06

07

GALATEA I

1 / 1.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)

N

Zanja de Media Tensión

Vallado GALATEA I

Trackers

Centro de Inversión y
Transformación doble

Leyenda

Vallado Vegetal

ZONA 1



PS 03

X = 481439,30
Y = 4475405,84

X = 481439,15
Y = 4475433,39

X = 481425,92
Y = 4475452,62

X = 481407,72
Y = 4475471,64

X = 481395,37
Y = 4475495,47

X = 481305,27
Y = 4475495,46

X = 481301,09
Y = 4475500,84

X = 481189,63
Y = 4475500,84

X = 481175,63
Y = 4475521,49

X = 481175,63
Y = 4475581,09

X = 481156,42
Y = 4475646,41

X = 481156,42
Y = 4475680,83

X = 481148,94
Y = 4475680,83

TÍTULO DEL PLANO:

DE
Rev.

ESCALA

A1

Aprobado

Nº:

PROYECTO:

PLANO N.
FechaRev. Proyectado ComprobadoDibujado

PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

FORMATO

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2023

Marzo 2023

Febrero 2023

Enero

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C,M,R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.06 - RED DE MEDIA TENSIÓN
PG376 - GALATEA I

3 7

06

07

GALATEA I

1 / 1.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)

N

Leyenda
Vallado GALATEA I

Trackers

Centro de Inversión y
Transformación sencillo

Zanja de Media Tensión

Vallado Vegetal

ZONA 1

ZONA 2



PS 05

X = 480649,00
Y = 4475512,00

X = 480622,24
Y = 4475452,76

X = 480561,97
Y = 4475452,76

X = 480543,89
Y = 4475256,06

X = 480561,97
Y = 4475256,06

X = 480561,97
Y = 4475040,23

TÍTULO DEL PLANO:

DE
Rev.

ESCALA

A1

Aprobado

Nº:

PROYECTO:

PLANO N.
FechaRev. Proyectado ComprobadoDibujado

PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

FORMATO

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2023

Marzo 2023

Febrero 2023

Enero

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C,M,R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.06 - RED DE MEDIA TENSIÓN
PG376 - GALATEA I

4 7

06

07

GALATEA I

1 / 1.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)

N

ZONA 1

ZONA 3

Zanja de Media Tensión

Vallado GALATEA I

Trackers

Centro de Inversión y
Transformación doble

Leyenda

Vallado Vegetal



PS 04

PS 06

PS 08

X = 480756,95
Y = 4474887,31

X = 480754,98
Y = 4474880,02

X = 480754,98
Y = 4474869,04

480750,90
4474869,04

X = 481106,34
Y = 4474908,79

X = 481085,19
Y = 4474924,82

X = 481092,15
Y = 4475168,68

X = 481085,19
Y = 4475168,68

X = 481085,19
Y = 4475180,78

X = 481119,25
Y = 4475181,16

X = 481165,62
Y = 4475225,41

X = 481420,62
Y = 4475225,41

X = 481425,18
Y = 4475228,47

X = 481425,18
Y = 4475342,58

X = 481439,42
Y = 4475361,66

X = 481444,03
Y = 4475405,84X = 481439,30

Y = 4475405,84

TÍTULO DEL PLANO:

DE
Rev.

ESCALA

A1

Aprobado

Nº:

PROYECTO:

PLANO N.
FechaRev. Proyectado ComprobadoDibujado

PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

FORMATO

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2023

Marzo 2023

Febrero 2023

Enero

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C,M,R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.06 - RED DE MEDIA TENSIÓN
PG376 - GALATEA I

5 7

06

07

GALATEA I

1 / 1.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)

N

Zanja de Media Tensión

Vallado GALATEA I

Trackers

Centro de Inversión y
Transformación doble

Leyenda

Vallado Vegetal

ZONA 4

ZONA 3

ZONA 2

ZONA 1



PS 07

PS 08

X = 480536,88
Y = 4474948,14

X = 480480,89
Y = 4474963,41

X = 480456,75
Y = 4474917,97

X = 480456,75
Y = 4474774,15

X = 480447,52
Y = 4474774,15

X = 480756,95
Y = 4474887,31

X = 480754,98
Y = 4474880,02

X = 480754,98
Y = 4474869,04

X = 480750,90
Y = 4474869,04

TÍTULO DEL PLANO:

DE
Rev.

ESCALA

A1

Aprobado

Nº:

PROYECTO:

PLANO N.
FechaRev. Proyectado ComprobadoDibujado

PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

FORMATO

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2023

Marzo 2023

Febrero 2023

Enero

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C,M,R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.06 - RED DE MEDIA TENSIÓN
PG376 - GALATEA I

6 7

06

07

GALATEA I

1 / 1.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)

N

Zanja de Media Tensión

Vallado GALATEA I

Trackers

Centro de Inversión y
Transformación doble

Leyenda

Vallado Vegetal

Centro de Inversión y
Transformación sencillo

ZONA 4

ZONA 3



PS 09

PS 10

X = 481192,73
Y = 4474377,88

X = 481192,73
Y = 4474374,88

X = 481186,48
Y = 4474374,88

X = 481196,95
Y = 4474582,90

X = 481186,48
Y = 4474582,90

X = 481186,48
Y = 4474748,43

X = 481187,79
Y = 4474750,43

X = 481404,79
Y = 4474748,43

X = 481406,79
Y = 4474750,43

X = 481404,79
Y = 4474737,23

X = 481406,79
Y = 4474739,23

X = 481457,45
Y = 4474739,23

X = 481455,45
Y = 4474737,23

X = 481457,45
Y = 4474706,76

X = 481455,45
Y = 4474705,26

X = 481493,19
Y = 4474706,76

X = 481493,19
Y = 4474705,23

X = 481169,53
Y = 4474792,76

X = 481168,11
Y = 4474790,99

X = 481087,93
Y = 4474807,95

TÍTULO DEL PLANO:

DE
Rev.

ESCALA

A1

Aprobado

Nº:

PROYECTO:

PLANO N.
FechaRev. Proyectado ComprobadoDibujado

PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

FORMATO

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2023

Marzo 2023

Febrero 2023

Enero

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C,M,R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.06 - RED DE MEDIA TENSIÓN
PG376 - GALATEA I

7 7

06

07

GALATEA I

1 / 1.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)

N

Leyenda

SET GALATEA 132/30 kV

Vallado Vegetal

Centro de Inversión y
Transformación doble

Centro de Inversión y
Transformación sencillo

Vallado GALATEA I

Edificio de Control de Accesos

Edificio de Control y
Almacenamiento

C.S.  GALATEA I 30 kV

Grupo Electrógeno

Trackers

Zanja de Media Tensión

Zanja MT Evacuación 30kV

ZONA 5

ZONA 4



TÍTULO DEL PLANO:

DE
Rev.

ESCALA

A1

Aprobado

Nº:

PROYECTO:

PLANO N.
FechaRev. Proyectado ComprobadoDibujado

PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

FORMATO

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2022

Marzo 2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.07 - RED DE TIERRAS
PG376 - GALATEA I

1 8

07

07

GALATEA I

1 / 4.000

N

PSFV "GALATEA I"

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

Leyenda

SET GALATEA 132/30 kV

Vallado Vegetal

Centro de Inversión y
Transformación doble

Centro de Inversión y
Transformación sencillo

Vallado GALATEA I

Edificio de Control de Accesos

Edificio de Control y
Almacenamiento

C.S.  GALATEA I 30 kV

Grupo Electrógeno

Trackers

Red de Tierras

Puesta a tierra



PS 01

PS 02

TÍTULO DEL PLANO:

DE
Rev.

ESCALA

A1

Aprobado

Nº:

PROYECTO:

PLANO N.
FechaRev. Proyectado ComprobadoDibujado

PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

FORMATO

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2022

Marzo 2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.07 - RED DE TIERRAS
PG376 - GALATEA I

2 8

07

07

GALATEA I

1 / 1.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)
N

ZONA 1

Leyenda

Vallado Vegetal

Centro de Inversión y
Transformación doble

Vallado GALATEA I

Trackers

Red de Tierras

Puesta a tierra



PS 03

TÍTULO DEL PLANO:

DE
Rev.

ESCALA

A1

Aprobado

Nº:

PROYECTO:

PLANO N.
FechaRev. Proyectado ComprobadoDibujado

PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

FORMATO

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2022

Marzo 2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.07 - RED DE TIERRAS
PG376 - GALATEA I

3 8

07

07

GALATEA I

1 / 1.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)
N

ZONA 2

ZONA 1

Leyenda

Vallado Vegetal

Vallado GALATEA I

Trackers

Centro de Inversión y
Transformación sencillo

Red de Tierras

Puesta a tierra



PS 05

TÍTULO DEL PLANO:

DE
Rev.

ESCALA

A1

Aprobado

Nº:

PROYECTO:

PLANO N.
FechaRev. Proyectado ComprobadoDibujado

PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

FORMATO

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2022

Marzo 2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/A

N/A

N/A

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/A

N/A

N/A

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.07 - RED DE TIERRAS
PG376 - GALATEA I

4 8

07

07

GALATEA I

1 / 1.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)

N

ZONA 3

ZONA 1

Leyenda
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Puesta a tierra
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C.M.O

N/A

N/A

N/A

F.C.F

PE.07 - RED DE TIERRAS
PG376 - GALATEA I

7 8

07

07

GALATEA I

1 / 1.000

PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

Plano guía (escala 1 / 40.000)

N

ZONA 5

ZONA 3

ZONA 4

Leyenda

SET GALATEA 132/30 kV

Vallado Vegetal

Centro de Inversión y
Transformación doble

Centro de Inversión y
Transformación sencillo
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Almacenamiento

C.S.  GALATEA I 30 kV

Grupo Electrógeno

Trackers

Red de Tierras

Puesta a tierra
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81

60

20

46
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96

10

10

80

1 2

80

45

10

80

1 2
81

60

20
10

1 TERNA. CRUCE CON CAMINOS1 TERNA

2 TERNAS 2 TERNAS. CRUCE CON CAMINOS

5

5

Tubo PVC f 200 mm

Cinta de advertencia

Tubo PVC f 50 mm

Máx.(1x(3x(1x400 mm²Al)) cables MT

Cable de cobre desnudo 50mm²

Hormigón

Tubo PVC f 200 mm

Cinta de advertencia

Tubo PVC f 50 mm

Máx.(1x(3x(1x400 mm²Al)) cables MT

Cable de cobre desnudo 50mm²

Hormigón

Cinta de advertencia

Máx.(1x(3x(1x400 mm²Al)) cables MT

Tubos de polietileno  f 50 mm

Cable de cobre desnudo 50mm²

Seleccionado de tierra compactada cada 20cm

Arena de rio

Cinta de advertencia

Máx.(1x(3x(1x400 mm²Al)) cables MT

Tubos de polietileno  f 50 mm

Cable de cobre desnudo 50mm²

Seleccionado de tierra compactada cada 20cm

Arena de rio
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10
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TÍTULO DEL PLANO:

DE
Rev.

ESCALA

A3

Aprobado

Nº:

PROYECTO:

PLANO N.
FechaRev. Proyectado ComprobadoDibujado

PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

FORMATO07

06

05

04

03

02

Enero 2023

Abril 2022

Abril  2022

Marzo 2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/E

N/E

N/E

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.O

C.M.O
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80

20

96

10
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1 2

80

45

10

20

1 2

60

20

10

81

10

10
128

80

5

20

20 20

10

80

1 2

10
10

20

60

10

112

80

80

3 TERNAS

5 TERNAS

3 TERNAS. CRUCE CON CAMINOS

5 TERNAS. CRUCE CON CAMINOS

ZANJAS MT

5

21

Tubo PVC f 200 mm

Cinta de advertencia

Tubo PVC f 50 mm

Máx.(1x(3x(1x400 mm²Al)) cables MT

Cable de cobre desnudo 50mm²

Hormigón

Tubo PVC f 200 mm

Cinta de advertencia

Tubo PVC f 50 mm

Máx.(1x(3x(1x400 mm²Al)) cables MT

Cable de cobre desnudo 50mm²

Hormigón

Cinta de advertencia

Máx.(1x(3x(1x400 mm²Al)) cables MT

Tubos de polietileno  f 50 mm

Cable de cobre desnudo 50mm²

Seleccionado de tierra compactada cada 20cm

Arena de rio

Cinta de advertencia

Máx.(1x(3x(1x400 mm²Al)) cables MT

Tubos de polietileno  f 50 mm

Cable de cobre desnudo 50mm²

Seleccionado de tierra compactada cada 20cm

Arena de rio
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10
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10

10
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128
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5
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20
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20 20

10
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80

10

128

80

5

20

20 20

10

80

1 2

10
10

60
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112

80

4 TERNAS

6 TERNAS

4 TERNAS. CRUCE CON CAMINOS

6 TERNAS. CRUCE CON CAMINOS

ZANJAS MT

2

2

1

1

Tubo PVC f 200 mm

Cinta de advertencia

Tubo PVC f 50 mm

Máx.(1x(3x(1x400 mm²Al)) cables MT

Cable de cobre desnudo 50mm²

Hormigón

Tubo PVC f 200 mm

Cinta de advertencia

Tubo PVC f 50 mm

Máx.(1x(3x(1x400 mm²Al)) cables MT

Cable de cobre desnudo 50mm²

Hormigón

Cinta de advertencia

Máx.(1x(3x(1x400 mm²Al)) cables MT

Tubos de polietileno  f 50 mm

Cable de cobre desnudo 50mm²

Seleccionado de tierra compactada cada 20cm

Arena de rio

Cinta de advertencia

Máx.(1x(3x(1x400 mm²Al)) cables MT

Tubos de polietileno  f 50 mm

Cable de cobre desnudo 50mm²

Seleccionado de tierra compactada cada 20cm

Arena de rio
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110

12,5 12,5

21

20

3 4

10 10

12,5

75

10

35

5

10

10

110

12,5 12,5

21

20

3 4

10 10

12,5

95

10

35

5

10

10

12,5 12,512,5

12,5

ZANJA DE 13 A 18 CIRCUITOS

110

12,5 12,5

21

20

3 4

10 10

12,5

112

10

35

5

10

10

12,5 12,512,5

12,5

12,5 12,512,5

12,5

ZANJA DE 1 A 6 CIRCUITOS ZANJA DE 7 A 12 CIRCUITOS

ZANJAS BT

Cinta de advertencia

Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

Tubo corrugado ϕ50mm

Cable de cobre desnudo 1x50mm²

Arena de rio

Cables de Aluminio DC

Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

Tubo corrugado ϕ50mm

Cable de cobre desnudo 1x50mm²

Arena de rio

Cables de Aluminio DC

Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

Tubo corrugado ϕ50mm

Cable de cobre desnudo 1x50mm²

Cables de Aluminio DC

Arena de rio

12,5 12,5

5 6

10 10

12,5 12,5

12,5 12,5

5 6

10 10

Cinta de advertencia

12,5 12,5

12,5 12,5

12,5 12,5

5 6

10 10

Cinta de advertencia
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05
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03

02

Enero 2023

Abril 2022
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N/E

N/E

N/E

F.C.F

PE.08 - DETALLE ZANJAS BAJA TENSIÓN Y MEDIA TENSIÓN
PG376 - GALATEA I

4 7

08

07

GALATEA I

1 / 15 TÍTULO DEL PLANO:

DE
Rev.

ESCALA

A3

Aprobado

Nº:

PROYECTO:

PLANO N.
FechaRev. Proyectado ComprobadoDibujado

PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL, Colegiado Nº 23096 COGITI M.
CAPITAL ENERGY

FORMATO

NOTA:  COTAS EN cm.



25 25

21
20

3 4
20 20

230

76

3

20

35

10

25 2525

21
20

3 4
20 20

230

117

3

20

35

10

25 2525

25

ZANJA DE 1 A 6 CIRCUITOS. CRUCE CON CAMINOS

ZANJA DE 5 A 12 CIRCUITOS. CRUCE CON CAMINOS

ZANJAS BT

25

Cinta de advertencia

Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

Tubo corrugado ϕ50mm

Cable de cobre desnudo 1x50mm²

Tubo corrugado ɸ160mm

Hormigón

Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

Tubo corrugado ϕ50mm

Tubo corrugado ɸ160mm

Hormigón

Cable de cobre desnudo 1x50mm²

Cables de Aluminio DC

Cables de Aluminio DC

25 25

5 6
20 20

25 25

25 25

Cinta de advertencia

5 6
20 20
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25 2525

21
20

3 4
20 20

230
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3

20

26

10

25 2525

25

25 2525

25

ZANJA DE 13 A 18 CIRCUITOS. CRUCE CON CAMINOS

ZANJAS BT

Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

Tubo corrugado ϕ50mm

Cable de cobre desnudo 1x50mm²

Tubo corrugado ɸ160mm

Hormigón

Cables de Aluminio DC

5 6
20 20

25 25

25 25

25 25

Cinta de advertencia
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60

40

ZANJA DE TIERRAS
 ZANJA DE COMUNICACIONES Y SERV. AUXILIARES.

CRUCE CON CAMINOS

2

60

1

ZANJA DE COMUNICACIONES Y SERV. AUXILIARES

21

10

45

40

10

2020

45

5

60

40

 ZANJA PERIMETRAL. CURCE CON CAMINOS

2

60

1

ZANJA PERIMETRAL

21

10

45

40

10

2020

45

5

60

40

ZANJAS DE TIERRAS, ZANJA DE COMUNICACIONES Y ZANJA PERIMETRAL

Seleccionado de tierra compactada cada 10 cm

Cable de cobre desnudo 1x25mm²

Cinta de advertencia

Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

Tubo corrugado ϕ50mm

Cable de cobre desnudo 1x25mm²

Cinta de advertencia

Hormigón

Tubo corrugado ϕ50mm

Cable de cobre desnudo 1x25mm²

Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

Cinta de advertencia

Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

Tubo corrugado ϕ50mm

Cinta de advertencia

Hormigón

Tubo corrugado ϕ50mm

Seleccionado de tierra compactada cada 10cm
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2% 2%

Capa Subrasante

Capa Subyacente

Terreno Natural
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r

3,50

SECCIÓN DE VIAL CON DRENAJE A UN LADO

0,50

1
1

1
1

0,
25

2% 2%

Capa Subrasante

Capa Subyacente

Terreno Natural

0,
30

Va
r

3,50 0,50

1
1

1
1

0,
250,50

1
1

1
1

SECCIÓN DE VIAL CON DRENAJE A AMBOS LADOS
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FORMATO07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2022

Marzo 2023

Febrero 2023

Enero 2023

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/E

N/E

N/E

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/E

N/E

N/E

F.C.F

PE.09 - SECCIÓN DE VIAL
PG376 - GALATEA I

1 1

09

07

GALATEA I

1 / 40

NOTAS:
1. Dimensiones en metros
2. Cajeado hasta encontrar firme
3. Suministro de capa subyacente con espesor variable
4. Suministro de capa subrasante con espesor de 30 cm
5.   Dimensión de ancho de vía de 3,5 m
6. Transporte de material sobrante a una zona autorizada.



TUBO 48 x 1,2TUBO 50 x 1,5
htotal = 2,40 m

POSTE PRINCIPAL DE
EXTREMO

POSTE INTERMEDIO
DISTANCIA: 4 m

POSTE PRINCIPAL DE CENTRO (DISTANCIA: 40 m)
Y DE CAMBIO DE ÁNGULO (EN ALINEACIÓN
HORIZONTAL MENOS DE 150º O VERTICAL)

ALAMBRE SUPERIOR: 2,45 mm ALAMBRES INTERMEDIOS: 1,9 mm

TUBO 60 x 2,5

Ø0,40 Ø0,50

0,
50

PUERTA DE ACCESO PARA
VEHÍCULOS Y PEATONES

CIMENTACIONES POSTES:
HM-15

TUBO 45 x 1,2 TUBOS 45 x 1,2

ALAMBRE INFERIOR: 2,45 mm

PLANTA

TUBO 48 x 1,2TAPÓN

Ø0,40Ø0,50

0,
50

TUBO 60 x 2,0

0,
60

P.A.T.: DONDE EXISTA BÁCULO DE CCTV CON CABLE DE COBRE 16 mm2

UNIÓN AL LAZO DE TIERRA MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN "T"
O GRAPA ATORNILLADA

CABLE DE COBRE 16 mm2

PARALELO AL CERRAMIENTO

0,
15

2,50 2,50

0,
30

1,
70

0,30

2,
00

Ø0,40

0,
50

Ø0,40

0,
50

Ø0,40

0,
50

Ø0,40

0,
50

Ø0,40

0,
50
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FORMATO07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril  2022

Marzo  2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/E

N/E

N/E

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/E

N/E

N/E

F.C.F

PE.10 - VALLADO Y ACCESOS
PG376 - GALATEA I

1 2

10

07

GALATEA I

1 / 50

NOTA:  COTAS EN m.



MATERIALES:

MALLA CINEGÉTICA:
- ALAMBRE DE ACERO CON TRIPLE GALVANIZADO REFORZADO

PERFILES TUBULARES:
- ACERO S-275 GALVANIZADO POR INMERSIÓN Z-275

NOTAS:

LAS DIMENSIONES DE LAS CIMENTACIONES SON PRELIMINARES, SUJETAS A MODIFICACIÓN CUANDO SE REALICE EL
DOCUMENTO DE CÁLCULO CORRESPONDIENTE.

EL TIPO Y MOTORIZACIÓN DE LA PUERTA DE ACCESO DE VEHÍCULOS ES PRELIMINAR.

DETALLES SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS MÍNIMOS DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE FINAL.

DETALLE MALLA CINEGÉTICA

1290

45

17
0

170

MONTANTE DE LA PUERTA

PILAR DE SUJECIÓN

TORNAPUNTAS

SISTEMA ELECTROMECÁNICO PARA APERTURA AUTOMATIZADA
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FORMATO07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril  2022

Marzo  2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/E

N/E

N/E

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/E

N/E

N/E

F.C.F

PE.10 - VALLADO Y ACCESOS
PG376 - GALATEA I

2 2

10

07

GALATEA I

--

COTAS EN mm.  Escala 1 / 20.



R
AC

K

BAÑ
O

S /
VESTU

AR
IO

S

SALA D
E

SER
VID

O
R

ES

SALA DE
REUNIONES

COMEDOR

R
AC

K
R

AC
K

R
AC

K

TALLER ALMACÉN

POWER BLOCK

POWER BLOCK

POWER BLOCK

POWER BLOCK

TR
AN

SFO
R

M
ER

IN
VER

TER
 SPAR

E PAR
TS

MV CELLINVERTER SPARE PARTS

18
,2

85

17,315

PLANTA

CENTRO DE CONTROL Y ALMACENAMIENTO

SALA DE
CONTROL

CARA POSTERIOR

CARA FRONTAL
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FORMATO07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2023

Marzo 2023

Febrero 2023

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/E

N/E

N/E

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/E

N/E

N/E

F.C.F

PE.11 - EDIFICIOS AUXILIARES
PG376 - GALATEA I

1 3

11

07

GALATEA I

1 / 100

NOTA:  COTAS EN m.



2,
76

2,
60

ALZADO LATERAL DERECHO

ALZADO POSTERIOR

ALZADO LATERAL IZQUIERDO

ALZADO FRONTAL

CENTRO DE CONTROL Y ALMACENAMIENTO

2,
76

2,
60
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CAPITAL ENERGY

FORMATO07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2023

Marzo 2023

Febrero 2023

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/E

N/E

N/E

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/E

N/E

N/E

F.C.F

PE.11 - EDIFICIOS AUXILIARES
PG376 - GALATEA I

2 3

11

07

GALATEA I

1 / 100

NOTA:  COTAS EN m.



PLANTA

ALZADO LATERAL IZQUIERDOALZADO FRONTAL

ALZADO LATERAL DERECHOALZADO POSTERIOR

4,
40

4,40

5,00

5,
00

3,
00 3,

20

CENTRO DE CONTROL DE ACCESOS

CARA POSTERIOR

CARA FRONTAL
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FORMATO07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2023

Marzo 2023

Febrero 2023

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/E

N/E

N/E

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/E

N/E

N/E

F.C.F

PE.11 - EDIFICIOS AUXILIARES
PG376 - GALATEA I

3 3

11

07

GALATEA I

1 / 75

NOTA:  COTAS EN m.



SET MORATA REE

132/400 kV
280 MVA

SET MORATA RENOVABLES
132/400 kVSET GALATEA 30/132 kV

30/132 kV
200 MVA

OTRO PROMOTOR

OTRO PROMOTOR

OTRO PROMOTOR

LAAT 132 kV  SC DX LA-455

TRAMO 1  Aéreo

L=451,35 m

GALATEA I
63.568,8 kWp
60.900,0 kVA

GALATEA II
96.055,2 kWp
92.400,0 kVA

LAAT 400 kV

P = 940 MVA   L = 0,46 km

LAAT 132 kV DC LA-455

TRAMO 2 Aéreo
  L=1006,69 m

LAAT 132 kV  TC LA-455

TRAMO 3 Aéreo

 L=368,72 m

LSAT 132 kV  SC

RHE-RA+2OL 76/132 kV
1x2500 MAl +H135

TRAMO 1 Subterránea
 L=5976,46 m

LSAT 132 kV SC

RHE-RA+2OL 76/132 kV

 1x2500 MAl +H135

TRAMO 2  Subterránea
L=530 m

LSAT 132 kV  SC

RHE-RA+2OL 76/132 kV

 1x2500 MAl +H135

TRAMO 3 Subterránea
L=2668,23 m

LAAT 132 kV TC LA-455

TRAMO 4 AÉREO

L=2185,80 m

LSAT 132 kV  TC
RHE-RA+2OL 76/132 kV

 1x2500 MAl +H135

TRAMO 4 Subterránea

L=2978,87 m

LAAT 132 kV TC  LA-455

TRAMO 5  L=5887,49 m

LAAT 132 kV  SC  LA-455

TRAMO 6  L=3127,51m

LAAT 132 kV  TC LA-455

 TRAMO 7 L=8252,41m

LAAT 132 kV  SC LA-455

 TRAMO 8  L=1186,98 m
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FORMATO

SE colectora

Línea de conexión

Transformador de conexión Nudo de conexión RdT

Generador

Niveles de tensión:

400 kV 220 kV 132-110 kV 66-45 kV <45 kV

SB/DB

Interruptor

07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2022

Marzo 2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/E

N/E

N/E

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/E

N/E

N/E

F.C.F

PE.12 - ESQUEMA UNIFILAR DE EVACUACIÓN
PG376 - GALATEA I

1 1

12

07

GALATEA I

N/A



CENTRO DE
SECCIONAMIENTO

PLANTA

S UBE S TACIÓN
ELEVADORA

GALATEA

LINEA CIRCUITO MT 03

LINEA CIRCUITO MT 01

LINEA CIRCUITO MT 04

LINEA CIRCUITO MT 02

PS  

GG

2

1L

1L + 1V SF6
36 kV-630 A-50Hz
20 kA (1s)

1

1V

05
FS4200K_660V
4200 kVA
660 Vac 1500 V

FS4200K_660V
4200 kVA
660 Vac 1500 V

8400 kVA
Dy11 0,66/30 kV

PS  

32

1L

2L + 1V SF6
36 kV-630 A-50Hz
20 kA (1s)

1L
1

1V

GG

07
FS4200K_660V
4200 kVA
660 Vac 1500 V

FS4200K_660V
4200 kVA
660 Vac 1500 V

8400 kVA
Dy11 0,66/30 kV

21

1L1V

2L + V SF6
36 kV-630 A-50Hz
20 kA (1s)

3

1L

G

PS  10

FS3151K_660V
3150 kVA
660 Vac 1500 V

3150 kVA
Dy11 0,66/30 kV

PS  

GG

2

1L

1L + 1V SF6
36 kV-630 A-50Hz
20 kA (1s)

1

1V

06
FS3151K_660V
3150 kVA
660 Vac 1500 V

FS3151K_660V
3150 kVA
660 Vac 1500 V

6300 kVA
Dy11 0,66/30 kV

PS  

32

1L

2L + 1V SF6
36 kV-630 A-50Hz
20 kA (1s)

1L
1

1V

GG

09
FS2101K_660V
2100 kVA
660 Vac 1500 V

FS4200K_660V
4200 kVA
660 Vac 1500 V

6300 kVA
Dy11 0,66/30 kV

PS  

GG

2

1L

1L + 1V SF6
36 kV-630 A-50Hz
20 kA (1s)

1

1V

01
FS2101K_660V
2100 kVA
660 Vac 1500 V

FS2101K_660V
2100 kVA
660 Vac 1500 V

4200 kVA
Dy11 0,66/30 kV

PS  

32

1L

2L + 1V SF6
36 kV-630 A-50Hz
20 kA (1s)

1L
1

1V

GG

02
FS4200K_660V
4200 kVA
660 Vac 1500 V

FS4200K_660V
4200 kVA
660 Vac 1500 V

8400 kVA
Dy11 0,66/30 kV

21

1L1V

2L + V SF6
36 kV-630 A-50Hz
20 kA (1s)

3

1L

G

PS  08

FS4200_K_660V
4200 kVA
660 Vac 1500 V

4200 kVA
Dy11 0,66/30 kV

PS  

32

1L

2L + 1V SF6
36 kV-630 A-50Hz
20 kA (1s)

1L
1

1V

GG

04
FS3151K_660V
3150 kVA
660 Vac 1500 V

FS4200K_660V
4200 kVA
660 Vac 1500 V

7350 kVA
Dy11 0,66/30 kV

21

1L1V

1L + V SF6
36 kV-630 A-50Hz
20 kA (1s)

G

PS  03

FS4200_K_660V
4200 kVA
660 Vac 1500 V

4200 kVA
Dy11 0,66/30 kV
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FORMATO
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07

06

05

04

03

02

Diciembre 2023

Enero 2023

Abril 2022

Marzo 2022

Febrero 2022

Enero 2022

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.R

A.R.S

A.R.S

N/E

N/E

N/E

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.R

C.M.O

C.M.O

N/E

N/E

N/E

F.C.F

PE.13 - ESQUEMA UNIFILAR MEDIA TENSIÓN

PG376 - GALATEA I

1 1

13

07

GALATEA I

N/A



NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

(+)

315 A

1,500 VDC

A LA RED GENERAL DE TIERRAS

CB de 13 ENTRADAS

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

(+)

315 A

1,500 VDC

A LA RED GENERAL DE TIERRAS

CB de 15 ENTRADAS

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu
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2x( 1x6)mm²Cu
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NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)
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NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

NH DC 1500V / 315 A(+)

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc
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2x( 1x6)mm²Cu
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu
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2x( 1x6)mm²Cu
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc
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2x( 1x6)mm²Cu
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

(+)

315 A

1,500 VDC

A LA RED GENERAL DE TIERRAS

CB de 16 ENTRADAS

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc
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2x( 1x6)mm²Cu
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2x( 1x6)mm²Cu
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc
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2x( 1x6)mm²Cu
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

(+)

315 A

1,500 VDC

A LA RED GENERAL DE TIERRAS

CB de 15 ENTRADAS

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

(+)

315 A

1,500 VDC

A LA RED GENERAL DE TIERRAS

CB de 15 ENTRADAS

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu
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1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

(+)

315 A

1,500 VDC

A LA RED GENERAL DE TIERRAS

CB de 11 ENTRADAS

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

(+)

315 A

1,500 VDC

A LA RED GENERAL DE TIERRAS

CB de 14 ENTRADAS

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)
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1 2 32
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1 2 32
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

(+)

315 A

1,500 VDC

A LA RED GENERAL DE TIERRAS

CB de 14 ENTRADAS

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32
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gPV 20 A (+)
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(+)

315 A

1,500 VDC

A LA RED GENERAL DE TIERRAS

CB de 12 ENTRADAS

1 2 32
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1 2 32
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc
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1 2 32
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2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu

gPV 20 A (+)

2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

(+)

315 A

1,500 VDC

A LA RED GENERAL DE TIERRAS

CB de 12 ENTRADAS

16 A

3200 A

INVERSOR

A CELDAS MT

PS10.I17

1 2 32

2x( 1x6)mm²Cu
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc
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2x( 1x6)mm²Cu
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gPV 20 A (+)
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1 2 32
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

(+)

315 A

1,500 VDC

A LA RED GENERAL DE TIERRAS

CB de 12 ENTRADAS
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(+)
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A LA RED GENERAL DE TIERRAS
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2x( 1x4)mm²Cu1500 Vdc

(+)

315 A

1,500 VDC

A LA RED GENERAL DE TIERRAS

CB de 10 ENTRADAS
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PE.17 - GESTIÓN DE RESIDUOS
PG376 - GALATEA I

1 1

17

07

GALATEA I

1 / 4.000

Leyenda

Contenedores de
papel/vidrio/embalajes

Contenedores de RSU

Restos de madera

Contenedores de ferralla

Almacenamiento de residuos peligrosos

Contenedores y/o acopios de
tierras/gravas/arenas

Zona de limpieza de canaletas
hormigoneras y restos de hormigón

Vallado GALATEA I

Zona de acopio

N

Trackers

Viales

Edificio de Control de Accesos

Edificio de Control y
Almacenamiento

SUPERFICIES DE ZONAS DE ACOPIO
ZONA SUPERFICIE

Zona 1 1,95 Ha

Zona 2 0,40 Ha

Zona 3 0,60 Ha

Zona 4 1,28 Ha

Zona 5 0,30 Ha

Total zonas 4,53 Ha

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

PSFV "GALATEA I"

ACCESO A PLANTA

ACCESO A PLANTA

ACCESO A PLANTA

Centro de Inversión y
Transformación sencillo

Centro de Inversión y
Transformación doble

SET GALATEA 132/30kV

SUPERFICIES DE ZONAS VALLADAS
ZONA SUPERFICIE

Zona 1 44,63 Ha

Zona 2 23,12 Ha

Zona 3 34,82 Ha

Zona 4 32,65 Ha

Zona 5 20,26 Ha

Total zonas 155,48 Ha

ACCESO A PLANTA

Vallado Vegetal

Grupo Electrógeno
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A.R.S

N/E

N/E

N/E

A.V.M

C.M.R

C.M.R

N/E

N/E

N/E

C.M.O

C.M.O

C.M.O

N/E

N/E

N/E
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PE.18 - RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
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PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

N

Leyenda

SET GALATEA 132/30 kV

Zanja MT de Evacuación 30 kV

Parcela

Viales

Vallado GALATEA I

Vallado Vegetal

Zanja de Baja Tensión
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28048A00300297
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A.R.S
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PE.19 - RED DE DRENAJE
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1 3

19
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PROYECCIÓN: UTM      DATUM: ETRS89 H30

N

Leyenda
Vallado GALATEA I

C.S.GALATEA I 30 kV

Edificio de Control y
Almacenamiento

Edificio de Grupo Electrógeno

Edificio de Control de Accesos

SET GALATEA 132/30 kV

Zanja MT Evacuación GALATEA I

PSFV "GALATEA I"

Viales

Drenajes

Dirección de flujo de agua

1
1

1
1

Detalle de drenaje

Centro de Inversión y
Transformación sencillo

Tracker

Centro de Inversión y
Transformación doble


